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PROIECT DE HOTARARE

PRIVIND: Aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie - DALI pentru
obiectivul de investitie ,,Extindere sistem de distributie gaze naturale in localitatea Cazasu”

Consiliul Local al comunei Cazasu, judetul Braila, intrunit in sedinta ordinara in data de ;
Avand in vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Cazasu inregistrata cu nr. 3
- referatul compartimentului de specialitate inregistrata cu nr. ;
- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local inregistrate cu nr. ;
- OUG nr.95/2021 pentru aprobarea Programului National de Investitii “Anghel Saligny”;
- Ordinul nr. 278/167/2022 din 24 februarie 2022 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea
Programului national de investitii "Anghel Saligny”, pentru categoria de investitii previzuti la art. 4
alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgenti a Guvernului nr. 95/2021;
- Ordinul nr. 776/2023 privind modificarea gi completarea Normelor metodologice pentru punerea in
aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentdi a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea
Programului national de investitii "Anghel Saligny"”, pentru categoria de investitii prevazuti la art. 4
alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgents a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului
dezvoltérii, lucrérilor publice §i administratiei §i al ministrului energiei nr. 278/167/2022, si pentru
instituirea unor mésuri privind derularea Programului national de investitii "Anghel Saligny"
- Legea 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 129 alin.1 si alin.2, lit.b) si ¢), alin.4 lit.d), alin.7 lit k),
art.139 alin.3 lit.a) si art 196 alin.1 lit.a) din OUG 57/2019 — Codul Administrativ.

HOTARASTE :

Art. 1 Se aproba Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie - DALI pentru
obiectivul de investitie ,Extindere sistem de distributie gaze naturale in localitatea Cazasu”,

conform anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 In vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste primarul

comunei Cazasu, judetul Braila, pentru semnarea documentelor necesare investitiei ,,Extindere

sistem de distributie gaze naturale in localitatea Cazasu”.
Art. 3 Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta

publica si comunicata autoritatilor /persoanelor indreptatite.

Avizat pentru legalitate
Secretar gener:
Butuc Stelica

INITIATOR PROIECT
PRIMAR COADA ELEN
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Expunere de motive
la proiectul de hotarare

Aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie - DALI pentru
obiectivul de investitie ,,Extindere sistem de distributie gaze naturale in localitatea Cazasu”

Subsemnata Coada Elena in calitate de primar al comunei Cazasu;

Avand in vedere:
- OUG nr.95/2021 pentru aprobarea Programuliui National de Investitii “Anghel Saligny™;
- Ordinul nr. 278/167/2022 din 24 februarie 2022 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenti a2 Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea
Programului national de investitii "Anghel Saligny", pentru categoria de investitii previzuti la art. 4 alin.
(1) lit. €) din Ordonanta de urgent a Guvernului nr. 95/2021;
- Ordinul nr. 776/2023 privind modificarea §i completarea Normelor metodologice pentru punerea in
aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului
national de investitii "Anghel Saligny”, pentru categoria de investitii previizuti la art. 4 alin. (1) lit. €)
din Ordonanfa de urgentd a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii,
lucrarilor publice §i administratiei §i al ministrului energiei nr. 278/167/2022, si pentru instituirea unor
maésuri privind derularea Programului national de investitii "Anghel Saligny"
- Legea 50/1991 privind autorizarea hucrarilor de constructii cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Tinand cont de necesitatea extinderii sistemului de distributie al gazelor naturale in
comuna Cazasu, asigurarea accesului la reteana de gaze a cat mai multor familii, scopul fiind
cresterea standardelor de viata si de locuit ale populatiei prin asigurarea unor conditii imbunitatite
pentru incélzirea locuintelor sau prepararea hranei fati de conditiile de locuire existente .

Propun comisiei de specialitate avizarea favorabila si adoptarea proiectului de catre
Consiliul Local in sedinta sa .
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la proiectul de hotarare

Aprobarea Decumentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie - DALI pentru
obiectivul de investitie ,,Extindere sistem de distributie gaze naturale in localitatea Cazasu”

Avand in vedere:
- OUG nr.95/202] pentru aprobarea Programului National de Investitii “Anghel Saligny”;
- Ordinul nr. 278/167/2022 din 24 februarie 2022 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentd a Guvernuluj nr. 95/2021 pentru aprobarea
Programului national de investitii "Anghel Saligny", pentru categoria de investifii previizuti la art. 4 alin.
(1) lit. €) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/202 I;
- Ordinul nr. 776/2023 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in
aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului
national de investitii "Anghel Saligny”, pentru categoria de investitii previizutd la art. 4 alin, (1) lit. €}
din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltirii,
lucrdrilor publice §i administratiei si al ministrului energiei nr. 278/167/2022, si pentru instituirea unor
maésuri privind derularea Programului national de investifii "Anghel Saligny"
- Legea 50/1991 privind autorizarea ucrarilor de constructii cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- necesitatea extinderii sistemului de distributie al gazelor naturale in comuna Cazasu, asigurarea
accesului la reteaua de gaze a cat mai multor familii, scopul fiind cregterea standardelor de viati si de

locuit ale populatiei.

Propun adoptarea proiectului de catre Consilinl Local in sedinta sa .

Secretar general
Butuc Stelica
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PROIECTANT: S.C.NECESAR PROD S.R.L. BRAILA
OBIECT DE
INVESTITIE: EXTINDERE RETELE DE DISTRIBUTIE GAZE
NATURALE IN LOCALITATEA CAZASU,
JUDETUL BRAILA
BENEFICIAR: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
CAZASU, JUDETUL BRAILA
ORDONATOR
PRINCIPAL: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
CAZASU, JUDETUL BRAILA
PROIECT: 25/2020
FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE
A LUCRARILOR DE INTERVENTIE - DALI
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PIESE SCRISE

1. Foaie de capit

2. Borderou

3. Memoriu tehnic

4. Breviar de calcul retele de distributie presiune redusd —varianta 1

5. Breviar de calcul retele de distributie presiune redusd —varianta 2

6. Tabel calcul consum de gaze naturale

7. Varianta 1

7.1. Deviz general - Anexa Al

7.2. Calcule aferente cap Il + V din devizul general - Anexa Bl

7.3. Calcul estimativ de cost al investitiei - Anexa C1

7.4. Calcul elemente de cost - Anexa D1

7.5. Indicatori de eficientd economicd — Anexa El
8. Varianta 2

8.1. Deviz general - Anexa Al

8.2. Calcule aferente cap IIT + V din devizul general - Anexa Bl

8.3. Calcul estimativ de cost al investitiei - Anexa C1

8.4. Calcul elemente de cost - Anexa D1

8.5. Indicatori de eficientd economici — Anexa E2
9. Obiectivele sistemului de distributie gaze naturale- Varianta 1, Tabel 1.1
10. Obiectivele sistemului de distributie gaze naturale- Varianta 2, Tabel 1.2
11. Grafic de realizare a investitiei — anul 1

12. Esalonarea costurilor — anul 1
13. Grafic de realizare a investitiei + egalonarea costurilor — anul 2

14. Aviz tehnic S.C. DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L.
15. Certificat de urbanism §i anexe
16. Aviz Consiliul Judetean Bréila

17. Aviz APM Briila
18. Aviz tehnic SDEE MUNTENIA NORD

19. Aviz tehnic CUP DUNAREA Briila
20, HCL Cazasu nr. 45/2009
21. Tema de proiectare

PIESE DESENATE
1. Plan de incadrare in zon3, scara 1; 50.000 25/2020-01
2. Plan de situatie 25/2020-02
3. Schema de calcul varianta 1 25/2020-03
4. Schema de calcul varianta 2 25/2020-04

Intocmit,
ing. Avérvirei Vasilica
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MEMORIU TEHNIC

i. DATE GENERALE

1.1 Denumirea investitiei: EXTINDERE RETELE DE DISTRIBUTIE
GAZE NATURALE iN LOCALITATEA CAZASU,
JUDETUL BRAILA

1.2 Amplasamentul: U.A.T. CAZASU

1.3 Beneficiarul investifiei: U.A.T. CAZASU
1.4 Elaborator studiu: S.C. NECESAR PROD S.R.L. BRAILA

2. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITIE

2.1 SITUATIA ACTUALA

in prezent, in comuna Cazasu, este realizati, partial, o distributie de gaze naturale,
de presiune redus3, alimentatd din statia de reglare-misurare (SRM) de sector existentd, cu
debit 10 000 Nmc/h, amplasati pe teritoriul comunei. Operatorul licentiat, pentru aceasta
distributie, este S.C. DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L..

Retelele de distributie gaze naturale existente sunt de presiune redusd §i sunt
executate in montaj ingropat, din teavi de ofel sau feavd din polietilend PEHD, PE 100,
SDR 11. in aceste retele, sunt racordate brangsamentele de gaze naturale pentru imobilele
din comuni. Bransamentele au la capete posturi de reglare misurare, echipate cu
regulatoare pentru reducerea presiunti i contoare pentru misurarea consumurilor de gaze
naturale.

Primiria comunei Cazasu doreste extinderea sistemului de distribufie existent, pe
toate strizile localitatii. Conform situatiei primite de la Primirie, localitatea are un total de
61 de strizi.

La solicitarea beneficiarului, U.A.T. Cazasu, S.C. DISTRIGAZ SUD RETELE
SRL. a emis Avizul nr. 8810/08.04.2020, prin care prezintd situatia existenti a retelelor
de distributie din localitatea Cazasu. Astfel, aga cum rezultd din avizul pe care il anexdm la
prezenta documentatie, sistemul de distributie existent are un grand total de conducte de
20509.79 m, din care 6.5 m sunt conducte de ofel si 20503.29 m sunt conducte din PE.

Conductele din sistemu! de distributie existent au diametre cuprinse intre:

- 1”7 — 8” pentru conductele de otel;

- 32 mm — 315 mm, pentru conductele de PE.

Tinand cont de prevederile Art. 58 din Norme tehnice pentru proiectarea, executarea
si exploatarca sistemelor de alimentare cu gaze naturale, indicativ NTPEE-2018, care

prevede :
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*Diametrele minime admise pentru conducte subterane sunt:

a) pentru racorduri si instalatii de utilizare a gazelor naturale, minimum 1" pentru conducte
din otel, respectiv Dn 32 mm pentru conducte din polietilena;

b) pentru conductele de distributic a gazelor naturale, minimum 2" pentru conducte din
otel, respectiv Dn 40 mm pentru conducte din polietilena.”,

se vor scidea, din lungimile totale ale conductelor existente, lungimile aferente
diametrelor de 17 pentru conducte de ofel, respectiv 3.50 m, si lungimile aferente
diametrelor de 32 mm pentru conductele din PE, respectiv 4146.30 m, ca fiind lungimi ale
bransamentelor existente gi nu ale refelei de distributie.

Astfel, rezultd ca lungimea retelelor de distributie existente este de:

20509.79 — 3.50 — 4146.30 = 16 359.99 m.

Retelele de distributie sunt executate in montaj ingropat, in intravilanul localitétii, n
domeniul public, partial in zona trotuarelor/spatiilor verzi, partial in carosabil. Extinderea
refelelor de distributie se va face in aceleagi conditii, in intravilanul localititii Cazasu, in
domeniul public, in montaj Ingropat, in trotuare/spatii verzi sau carosabil. Primédria Cazasu
va pune la dispozitia operatorului licentiat, fard solicitarea vreunor taxe/despigubiri,
suprafetele de teren necesare pentru executarea lucrérilor, avind in vedere cid aceste
suprafete se vor ocupa doar temporar.

Conditia care va fi impusd operatorului de distributie, prin autorizatia de construire,
va fi ca, dupd executarea lucrdrilor, si se refaca domeniul public, cu aducere la stadiul
initial, respectiv spatiu verde, trotuar, carosabil. De asemenea, operatorul de distributie va
fi obligat de autoritatea locald, s respecte urmatoarele:

e conditiile impuse de utilizare si protejare a domeniului public;

e normele generale si locale de protectie a mediului;

e si transporte la depozitele de deseuri inerte toate materialele care nu se pot recupera
sau valorifica, rimase in urma executérii lucrdrilor;

e si clibereze domeniul public de toate materialele/utilajele rimase dupd executarea

lucrérilor;
o si desfiinteze toate constructiile provizorii cit mai repede dupa terminarea efectivd a
lucrérilor;

e oricare alte conditii care vor fi previzute In autorizatia de construire sau sunt impuse
de legislatia locala sau generala.

2.2DESCRIERE
2.2.1 NECESITATEA SI OPORTUNITTATEA INVESTITIEI

In prezent, doar 35% din populatia Roméniei este conectatd la retelele de gaze
naturale, desi existd rezerve de gaze extrem de importante. Prin comparatie, Ungaria, care
nu are rezervele de gaze ale Roméniei, are racordati la refeaua de gaz peste 90% din
populatie. Obiectivul declarat al executivului este ca, in perioada imediat urmdtoare, sa se
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dubleze numirul gospodiriilor care se vor racorda la sistemul de distributie a gazelor
naturale.

Extinderea/infiintarea sistemelor de distributie a gazelor naturale face parte din
strategia energetici a Roméniei, cu sustinerea institutiilor curopene. Asifel, Decizia
4460/07.07.2020, a Comisiei Europene, precizeazi ci existd aprobare oficiald pentru ca
Romania sa poatd derula Programul national de racordare la refeaua de distributie a
gazelor naturale, pentru tofi cei care urmeazi si fie beneficiari. Prin aceastd decizie, a fost
aprobati alocarea sumei de 200 milicane de euro pentru obiectivele de investitie in
dezvoltarea sistemului de distributie a gazelor naturale, pentru exercitiul financiar 2014 —
2020. Pentru exercitiul financiar 2021 — 2027, alte 800 milioane de euro vor fi alocati
Romanie in acelasi scop. Drept urmare, Guvernul va adopta un act normativ pentru
lansarea apelului de proiecte, cel mai probabil in jurul datei de 01.08.2020. Lansarea
proiectului presupune publicarea Ghidului solicitantului si demararea procedurilor pentru
primirea cererilor de finantare, pentru cei care urmeazi si 5i depund aplicatiile de
finantare.

Strategia nationald, mentionatd mai sus, justifici oportunitatea investitiei pentru
dezvoltarea sistemului de distributie a gazelor naturale din localitatea Cazasu.

In ceea ce priveste necesitatea investitiei, din cauza faptului ca multe gospodarii ale
populatiei nu sunt racordate la reteaua de gaze, apeleazi la sisteme de incilzire cu lemn
sau alte sisteme care nu sunt eficiente, au costuri mari, polueazi si creeazid foarte multe
probleme in exploatare. La aceastd datd, Incalzirea locuintelor, a societdtilor §i a
obiectivelor sociale, care nu sunt racordate la sistemul de distributie gaze naturale, se face
cu lemne de foc, GPL sau cu combustibil lichid si prepararea hranei se realizeazi cu butan.
Randamentul aparatelor care folosesc combustibil solid sau lichid pentru incilzire este
mult mai mic, undeva la 60 — 70 %, fati de randamentul aparatelor de utilizare gaze, care
trece de 90 — 95 %. De asemenea, poluarea rezultatd din arderea combustibilului solid sau
lichid este mai mare, comparativ, decét poluarea pe care o fac gazele arse, rezultate din
procesul de ardere a gazelor naturale. Din aceste considerente, este necesar a se extinde
reteaua existenta pentru cit mai multi consumatori, pe toate strazile din localitatea Cazasu.

in final, retelele de distributie gaze naturale vor alimenta cu gaze naturale 1 826
imobile individuale, 7 obiective social culturale i 18 societéti comerciale.

Prin extinderea distributiei de gaze naturale, se obtine un grad sporit de confort, se
reduce gradul de poluare a mediului si scad cheltuielile pentru incilzire si preparare hrana

sau pentru activititi economice/comerciale.

2.2.2 SCENARII TEHNICO-ECONOMICE

Pentru a elabora scenariile tehnico-economice, au fost luate in considerare Avizul
tehnic al S.C. DISTRIGA Z SUD RETELE S.R.L.din care rezulta lungimea sistemului de
distributie existent, si Tema de proiectare a beneficiarului. Strizile, pentru care Priméria
solicitd extinderea retelelor de distributie gaze, sunt:
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Nr. crt Denumire strada Lungime
conducta
propusé {m)

1 2 3

1 AFINULUI 278
7 ALBASTRELELOR 422
3 ALUNULUL 257
4 ARTARULUI 196
5 BEGONIEI 795
6 BRADULUI 350
7 BUJORILOR 389
8 CACTUSILOR 248
9 CASTANULUI 261
10 CICOAREI 297
11 CIRESULUI 166
12 CLOPOTEILOR 164
13 CRACIUNITELOR 219
14 CRINILOR 87
15 CRIZANTEMELOR 216
16 DALIILOR 474
17 DUDULUI 106
18 EDEREI 304
19 FAGULUI 162
20 FICUSILOR 299
21 GARQFITELOR 297
22 GERBEREI 435
23 GHIOCEILOR 360
24 GLADIOLELOR 142
25 HORTENSIEI 1102
26 LACRAMICARELOR 999
27 LALELELOR 131
28 LAVANDE! 1076
29 LiLIACULUI 56
30 LOTUSULUI 213
31 MACULUI 384
32 MAGNOLIEI 691
33 MARGARITARELCR 429
34 MARULUI 162
35 MESTEACANULUI 329
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36 MUSCATELOR 568

37 NARCISELOR 866

38 NUCULUI 142

39 NUFERILOR 290

40 ORHIDEELOR 292

a1 PINULUI 213

42 PLATANULUI ' 251

43 PLOPULUI 133

44 RIMNICU SARAT 1140

45 ROZMARINULUI 212

46 SALCAMULLY 398

47 STEJARULUI 103

48 TEIULUI 217

49 TOPORASILOR 407

50 TRANDAFIRILOR 633

51 ULMULUI 180

52 VIOLETELCR 53

53 ZAMBILELOR 376

TOTAL 18968

Pe strizile Branduselor, Florilor, lasomiei, Panselutelor, Principala, Stinjeneilor,
Viorelelor si Zorilor existi retele de distributie gaze naturale pe toatd lungimea lor.

Extinderca sistemului de distributie, aferent localititii Cazasu, se propunc a s¢
realiza in doud variante constructive, care sunt prezentate mai jos.

VARIANTA 1

Varianta 1 a scenariului tehnico-economic a luat in calcul ca diametrul minim al
extinderii sistemului de distributie a gazelor naturale, din localitatea Cazasu, sé fie 63 mm.
Extinderea se poate realiza cu retele de distributic de presiune redusa care se vor racorda la
retelele existente i vor fi alimentate din SRM-ul existent. Retelele se vor executa cu teava
din PE 100, SDR 11, cu diametrul minim de 63 mm. Pentru aceastd varianta a fost féicut un
calcul de dimensionare al intregului sistem de distributie din localitate, cu o presiune de
iesire din SRM de 1.8 bari. in aceastd varianti, retelele de distributie din intreaga localitate
ar avea o lungime totald de 34 123 ml, cu diametre cuprinse intre 63 mm $i 315 mm.

VARIANTA 2

Varianta 2 a scenariului tehnico-economic a luat in calcul ca extinderea sistemului
de distributie a gazelor naturale, din localitatea Cazasu, s& fie facutd cu diametrul minim
de 40 mm. Extinderea se poate realiza cu retele de distributie de presiune redusd
alimentate din SRM-ul existent, cu o presiune de iesire de 1.8 bari, care se vor executa cu
teavi din PE 100, SDR 11, si se vor cupla in conductele existente. Calculul de
dimensionare a fost facut pentru intreg sistemul de distributie din localitate.

fn aceasti variantd retelele de distributie au o lungime totald de 34 123 ml, iar
diametrele conductelor sunt cuprinse intre 40 mm §i 315 mm.
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SCENARIU RECOMANDAT

in ambele variante ale scenariului tehnico-economic, refelele de distributie presiune
redusd propuse s-au calculat astfel incét s@ asigure debitele actuale gi debitele pentru
dezvoltiri de perspectivi, atat pentru consumatorii casnici it si pentru obiectivele social —
culturale si societitile comerciale.

in momentul de fata, sistemul de distributie functioneazd in regim de redusd
presiune, fiind alimentat din SRM-ul existent, debit 10 000 Nmc/h, care regleaza din
treapta de presiune medie, pe intrare, in treapta de presiune redusa, pe iesire.

Scenariul recomandat este cel in care diametrul minim al conductelor va fi de 63
mm. Acest diametru va putea asigura pe viitor, cand sistemul de distributie va avea un
procent de peste 90 % consumatori racordati din totalul posibililor consumatori, un debit
de alimentare mai mare. Avand in vedere apropierea de Briila, la ora actual, localitatea
Cazasu a devenit aproape un cartier rezidential al municipiului, unde se construiesc, cu
preponderentd, imobile unifamiliale. Totusi, dezvoltarea viitoare a zonei nu exclude
eventualitatea construirii unor centre comerciale importante, a unor obiective social-
culturale deosebite (sili de spectacol, unititi de invaimant, unitati sanitare etc.) sau a unor
obiective economice. Diametrul minim de 63 mm va permite, pe viitor, mérirea capacitafii
de distributie a sistemului, prin cresterea presiunii de iesire din SRM, chiar si prin trecerea
la o treaptd superioari de presiune. Astfel, se recomanda ca executarea extinderilor si fie
facutd cu perspectiva ca sistemul de distributie sd poata functiona si in regim de medie
presiune, ceea ce va mdri debitul de gaze distribuit.

In sprijinul acestui scenariu, vine si faptul ca, la ora actuald, extinderile de retele de
mici dimensiuni, care se fac la cererea unor consumatori privai, se executi din punct de
vedere al conditiilor de montaj si se probeaza pentru un regim de medie presiune, desi ele
vor functiona, deocamdata, in regim de presiune redusa.

Din breviarul de calcul, anexat prezentei documentatii, se constatd ci, pe strizile
Ramnicu Sérat si Zambilelor, este necesar si se refaca partial reteaua de gaze existenta, cu
diametre mai mari decat cele actuale, pentru a putca fi satisficute debitele de calcul pentru
aceste zone. Din aceastd cauzi, lungimea extinderii sistemului de distributie este mai mare
decit cea preconizati, pentru ci se adaugd lungimea tronsoanelor de conductd existente,
care isi vor modifica diametrele pentru asigurarea debitului de calcul.

Astfel, lungimea extinderii, care va fi luati in calculul economic al prezentei

documentatii, este de 20 556 m.

2.2.3 DESCRIEREA CONSTRUCTIVA, FUNCTIONALA $I TEHNOLOGICA

Lucririle de extindere a retelelor de distributie gaze naturale se vor realiza pe raza
localitatii Cazasu, judetul Braila , dupd cum urmeaza:
o Retele de distributic presiune redusd, in lungime totala de 34 123 m, din care

lungimea necesard a se executa ca extindere, 20 556 m, se amplaseazd numai in
domeniu public, cu respectarea conditiilor din Normele tehnice NTPEE - 2018 si a
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prevederilor Legii nr.18/1991, conform plan de situatie nr. 25/2020-02, scara
1:5.000.

Suprafata ocupatd temporar in domeniul public, pentru montajul conductelor de
distributie gaze naturale, va fi de 12 333.60 mp.

Traseele retelei de distributie gaze naturale vor respecta regulamentul general de
urbanism, conform HGR 525/1996.

o Bransamentele de gaze naturale presiune redusd, in numdr total de 1.851 buc. si
lungime totald de 12 957 m, sunt amplasate in domeniul public conform planului
general de urbanism, dar nu fac obiectul prezentei documentatiz.

TERASAMENTE

Sapitura santului pentru montarea conductelor se executi in trotuar, spatii verzi sau
carosabil, in functie de configuratia terenului si de aglomeratiile de retele subterane.

Inainte de inceperea sipiturii pentru montajul conductelor, pentru determinarea
precisa a canalizatiilor subterane existente in zona de pozare, se vor convoca la fata
locului, beneficiarii  acestora (SDEE MUNTENIA NORD, TELEKOM
COMMUNICATIONS, CUP DUNAREA BRAILA, etc.) si se vor face sondaje
transversale, din 50 in 50 de m, pe o lungime de 2 m (1 m stinga si 1 m dreapta), la
adincimea de minimum 1.50 m, pentru detectarea precisid a canalizatiilor subterane,
existente in zona de amplasare a conductei, in vederea respectérii distanfelor de sigurantd

impuse de NTPEE - 2018.
- Sipitura pentru sondaje se va realiza manual, fiind executati cu mare atentie, pentru

‘a se evita eventualele accidente umane sau tehnice.

Sanful se realizeazi in conditiile Normativului NTPEE - 2018, manual sau
mecanizat, in functie de conditiile locale. Adancimea de montaj a conductelor din
polietileni va fi de min 0.90 m, de la generatoarea superioar, la nivelul terenului.

Santurile pentru montajul conductelor se vor sdpa cu putin timp inaintea montajului
si vor respecta conditiile din NTPEE — 2018, si anume:

e pentru DN < 100mm, 1s = 0,4 m;
e pentru DN > 100mm, Is = 0,4 m + Dn.

Gropile pentru sudare, in punctele de Imbinare a tronsoanelor conductelor, se
realizeazi cu urmatoarele dimensiuni :

e ldtimea = lifimea sanfului + 0,6 m
e lungimea=12m
¢ adincimea = 0,6 m sub partea inferioard a conductei

Fundul santurilor se executa fira deniveldri, se curdti de pietre, iar peretii trebuie si

fie fard asperitdti. Fundul sanfului se acoperd cu un strat de 10..15 cm de nisip, de

granulatie 0.3...0.8 mm.
Materialul rezultat din sipaturd sau din desfacerea carosabilului (pimant si buciti de

asfalt) se va transporta in locuri ce se vor aproba de citre de Priméria comunei Cazasu.
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TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA TEVILOR

Pentru transportul tevilor din PE drepte, trebuie folosite vehicule cu podeaua neteda si
previizuti cu apéritoare laterale de aproximativ 2 m, plate, fird deniveldri pronuntate, iar
tevile din PE trebuie sa fie bine legate in timpul transportului.

fn timpul transportului, tevile din PE trebuie sustinute continuu, in scopul reducerii la
minimum a deplasérii intre ele si suportii lor.

Depozitarea tevilor se face in locuri ferite de actiunea directd a razelor soarelui sau de
intemperii. Depozitarea se face pe suprafefe plane, lipsite de proeminente, care le pot
deforma sau deteriora sau pe cadre agezate la distante egale intre ele.

Fitingurile din polietilena trebuie sa fie stocate in ambalajele lor de origine, pand la
folosirea lor.

Se va evita contactul cu produsele chimice, ca de exemplu hidrocarburile lichide.

Ambalajul colacilor trebuie si protejeze tubul in timpul manipuldrii si transportului,
precum si de actiunea razelor ultraviolete. Pentru tamburi, se vor respecta urmitoarele:

o extremititile tevii si fie fixate pe armétura tamburului;

e spirele si fie legate in straturi, pentru a se evita derularea evii;

e suprafetele tamburului in contact cu feava si fie amenajate astfel incét sd nu strice
teava;

e finire feavi §i sol, si existe o distantd suficientd pentru ca tubul sd nu se deterioreze
atunci cand se manipuleaza, se transporti §i se stocheaza.

iMBINAREA TEVILOR

imbinarea tevilor de polietilend, pentru diametre de cel putin 75 mm, se va face prin
sudura cap la cap, iar prin electrofuziune se va face imbinarea tevilor pentru orice diametru.
Calitatea sudurilor se va incadra in conditiile de calitate impuse atit de Normativul
NTPEE — 2018, cit si de standardele roménesti si ISO, la care se face referire in NTPEE -
2018. Imbindrile realizate vor avea cel puin aceeasi rezistentd cu cea a tevii.
Prelucririle si imbindrile tevilor din polietilend se vor realiza la o temperaturd a
mediului ambiant cuprinsi intre 5°C $1 40°C.
Firmele autorizate rispund de calitatea sudurilor executate §i sunt obligate ca la
lucririle de montaj si foloseasci:
e procedee si tehnologii de sudare omologate;
¢ personal autorizat ISCIR;
e aparate de suduri omologate, cu reviziile tehnice in termen de valabilitate.
Lucririle de imbinare a conductelor se efectueazi, de reguld, in afara santului. Se
evita sudarea in condifii meteorologice improprii. Pentru situatii speciale, se iau masuri de
realizare impuse de tehnologia de sudare (paravane, corturi, preincilzirea capetelor, etc.).
Toate sudurile de pozitie se verificd prin control nedistructiv, de catre personal

certificat/autorizat.
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MONTAJUL CONDUCTEI

Toate conductele se vor monta numai ingropat, la addncime de minim 0.90 m, si se
vor respecta distantele normate, impuse prin Art. 30 — Tabel 1, Art. 31, Art. 32 si Art. 34

din NTPEE — 2018.
Subtraversidrile cdilor de comunicatic §i a canalizatiilor subterane se fac in tub de

protectie .

La subtraversarea ciilor de comunicatie, conducta va fi ingropati la o adincime de
cel putin 1.50 m, addncime misuratid de la generatoarea superioard a tubului de protectie,
si se va face in conformitate cu prevederile STAS 9312 si a avizelor date de proprietarii
cdilor de comunicatie.

Intersectia traseelor conductelor de gaze naturale, cu traseele altor instalafii
subterane, se va face cu avizul unitatilor detinsitoare si se va realiza, de reguld, astfel:

e perpendicular pe axul instalatiei sau lucrdrii traversate;

e la cel putin 200 mm deasupra celorlalte instalatii;

e pentru distante mai mici de 200 mm, la traversarea utilititilor, se previd
tuburi de protectie adecvate.

In cazuri exceptionale, se admit traversiri sub alt unghi, dar nu mai mic de 60°.

De asemenea, subtraversarea retelelor subterane se va executa in conformitate cu
prevederile documentatiei de executie i a avizelor date de proprietarii acestora. Tuburile
de protectie depasesc in ambele pérti limitele instalatiei sau constructici traversate cu cel
putin 0.50 m. Tuburile pot fi din otel sau polietilena.

La subtraversarea canalizatiilor subterane, pentru detectarea eventualelor acumuléri
de gaze intre tubul de protectie §i conducts, la capétul tubului de protectie, se vor monta
risuflitori cu capac, carosabile, sau fird capac, functie de terenul unde este amplasati
conducta de gaze naturale, iar ambele capete ale tuburilor se vor etansa cu mangoane de
cauciuc, conf. STAS 7335/6.

In cazul in care tubul de protectie este de ofel, conducta va fi protejata cu inele din
PE, astfel incat, la tragerea acesteia prin tub, si nu se zgérie teava din polietilend. Capetele
tuburilor de otel, folosite la apropierea de copaci §i care nu subtraverseazi alte canalizafii
subterane, nu se etangeazi i nu se monteaza rasuflitori la capetele lor.

Tn dreptul rasuflitorilor, peste tubul de protectie din teavd de polietilend, se adaugi
un strat de piatri mirunti, gros de 15 cm, peste care se aseazé calota rdsuflatorii. Pentru
evitarea degradirii conductelor din polietilend sau a izolatiei anticorozive a conductelor
din otel de citre dispozitivul de curatare a résuflitorilor, risuflitorile la care se monteaza
capac vor avea calota previzuti cu opritor.

Pe traseul conductelor, se vor prevedea risuflitori la distante de maxim 150 m, una
de alta. La distante de maxim 150 m, se vor realiza diafragme impermeabile, constituite
dintr-un dop de argila, care s intrerupi drenajul.

Retelele vor fi previzute cu robinete de sectionare, pentru izolarea porfiunilor de
retea in cazul interventiilor. Robinetele trebuie sd respecte conditiile de siguranti, impuse
de presiunea maximi de regim, si sd aibd certificate de calitate, care sd ateste ca sunt
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fabricate pentru gaze naturale, la parametrii corespunzitori (presiune, temperaturd,
compozitie gaz), precum $i buletinul de incercare pe stand, Tnainte de montaj.

in cazul montirii robinetelor de otel, trecerea de la otel la polietilend se va face cu
ajutorul adaptorului lung, pentru sudare cap la cap, cu flans#, executat din polietilend sau a

fitingului de tranzitie OL / PE.

Pentru realizarea unor schimbari de directie, tevile din polietilend pot fi curbate fara
aport de cildurd. Raza minimi de curburd, pentru teavi SDR11, este 30 Dn. Conductele
sau fitingurile din polietilens nu se deformeaza la cald in vederea montérii.

Conductele din polietilend sunt insotite, pe intreg traseul, de un conductor de cupru,
monofilar, cu izolatie corespunzitoare unei tensiuni de strapungere minimi de S kV, de
sectiune minim 1.50 mmp. Conductorul va fi montat de-a lungul conductei §i va putea
transmite semnale electrice, cu ajutorul cirora se poate determina cu precizie amplasarea
conductei si integritatea acesteia. Firul trasor se fixeazi de-a lungul generatoarei
superioare a conductei de polictilend, la distante de max 4 m, cu bandd adezivd. La
montarea firului, se au in vedere normele specifice executdrii subterane a retelelor
clectrice.

Capatul firului trasor se fixeazi cu bandd adeziva de capitul conductei, la iegirea din
pamant. Conductele de polietilend pot fi insotite pe traseu, in scopul identificérii, si de alte
sisterne de semnalizare/detectie atestate, agrementate tehnic.

Este interzisi trecerea conductelor de gaze naturale prin cimine, canale sl

constructii subterane ale altor utilitati.
COBORAREA SI POZAREA CONDUCTELOR iN SANT

Dupi ce s-a amenajat santul, se ageazd conducta serpuit in sant, evitdndu-se frecarea
cu peretii sanului. La cobordrea conductei in gani, se va avea griji si se evite zgdrierea
conductei la contactul cu pantele gi fundul santului. O atentic deosebita se va acorda la

trecerea pe sub sau pe langa obstacole.
La coborirea conductelor drepte, se vor folosi frAnghii i scanduri, fiind interzisa

folosirea cablurilor, a sdrmei sau a lanfurilor. Pentru conductele infisurate pe tambur,
conducta va fi trasd de pe acesta, In aga fel incét sd nu apara nicio tensiune pe portiunea de

conductd ingropati, ca urmare a operatiei de desfasurare.
fn timpul coborérii, nu este permisa stationarea sub conducta suspendati.

Coborarea conductei in sant se va face numai dupd ce la toate imbindrile sudate s-
au efectuat ciclurile de ricire.

in timpul operaiilor de pozare a conductelor, daca se constatd deplasiri datorate
dilatirii sau contractirii termice, se vor lua misuri de eliminare a acestora.

fn timpul verii, in cazul existentei a doud puncte fixe, este necesard o micd adiugire la
lungimea conductei de PE, pentru a compensa contractia conductei pe fundul ricoros al
sanfului. Serpuirea din sant, care apare in mod natural la conducte cu diametru de pana la 90
mm, este in mod normal suficientd pentru compensarea contractiei termice anticipate.

Ia instalare pe timpul iernii, se va folosi lungimea exactd a conductei.
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UMPLEREA SANTULUI

Inainte de pozarea conductei, pe fundul santului se ageazd un strat de nisip
compactat, cu grosimea de 10 cm.

Dup4 efectuarea probelor de presiune se umple sanful cu nisip pdné ce grosimea
stratului de nisip, compactat manual, depdseste cu 10 cm generatoarea superioard a

conductei.
Restul de material cu care se umple gantul va fi introdus, treptat, in straturi de max.

20 cm gi va fi compactat manual.
Dupi depunecrea si compactarea primului strat de umpluturd, se aseazd banda

avertizoare de culoare galbens, din polietilend, la cca. 35 cm de generatoarea superioara a
conductei. Banda avertizoare va avea litimea de minim 150 mm si inscriptia "Gaze

naturale-Pericol de explozie™.
Dup4 terminarea lucririlor de montaj §i astuparea conductei, se va reface carosabilul

/trotuarul , iar spatiile verzi se vor aduce la starea lor inifiala.

PROBE DE PRESIUNE

Dupi terminarea montirii, se vor verifica toate fitingurile si conducta si se vor incepe

pregitirile pentru efectuarea probelor de presiune.
Probele de presiune se vor efectua cu aer comprimat, dupd ricirea, la nivelul

temperaturii exterioare, a ultimei suduri efectuate.
Probele de presiune constituie faza determinanti si se vor efectua astfel :

Pentru retele de distributie presiune redusi :
e proba de rezistenta se va efectua cu acr, la o presiune de 4 bar pentru firul curent al

conductei, durata de probd este de 1 ori;

e proba de etangeitate se va efectua cu aer, la o presiune de 2 bar, timp de 24 ore, cu
inregistrare pe diagrama.
Pentru retele de distributie presiune medie :

e proba de rezistenta se va efectua cu aer, la o presiune de 9 bar pentru firul curent al

conductei, durata de prob3 este de 1 ori;
e proba de etanseitate se va efectua cu aer la o presiune de 6 bar, timp de 24 ore, cu
inregistrare pe diagrami.
In timpul incercérilor nu se admit pierderi de presiune.
Se recomandi ca probele de presiune pentru extinderile de retele de distributie sa fie

ficute pentru presiunea medie, de perspectiva.
3. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

3.1 ZONA SI AMPLASAMENTUL

Retelele de distributie se vor amplasa numai in domeniul public, cu respectarea
cerintelor de urbanism pentru localitatea Cazasu, a conditiilor din Normele tehnice NTPEE
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- 2018 si a acordurilor §i avizelor de la detindtorii de utilitati. Datele despre teritoriul
comunei Cazasu si despre caracteristicile acestuia sunt preluate din documentatia
»Actualizarea PUG, comuna Cazasu”, intocmitd de S.C. OPPIDUM STUDIO SRL. in

anul 2011, pusi la dispozitie de beneficiar.

TERITORIUL ADMINISTRATIV

Comuna Cazasu se afld amplasati in extremitatea de nord-est a judetului Brdila, in

apropierea municipiului cu acelagi nume.
Teritoriul administrativ al comunei Cazasu se invecineazd la nord cu teritoriul

administrativ al comunelor Silistea si Viadeni, la est cu municipiul Bréila, In sud cu
teritoriul comunelor Chiscani si Traian, iar la vest cu Tudor Vladimirescu.

CLIMA

Pe teritoriul judetului Braila, inclusiv in zoma comunei Cazasu, este o clima
temperat continentald, cu urmitorii parametri:

- temperatura medie anuala +10,5 °C

- temperatura maxim absolutd inregistrata +44.5°C

- temperatura miniméa absolutd inregistrata - 30.0°C

- precipitatii medii anuale 456 litri apd/mp
- umiditatea relativa a aerului iarna 72 %

- umiditatea relativa a aerului vara 65 %

- frecventa medie a zilelor de inghet 18.3 zile/an

- directia vantului dominant iarna nord-est

- directia vdantului dominant vara est.

CARACTERISTICILE GEOFIZICE ALE TERENULUI

in urma studiilor geotehnice s-a interceptat un strat superficial de sol vegetal, urmat
de un pachet loessoid, alcatuit din prafuri argiloase loessoide si loessuri argiloase galbene,
plastic vrtoase, plastic moi. In baza acestui pachet, sub addncimea de 7+ 8 m, se dezvolta

un orizont nisipos, imersat.
Adancimea de inghet conform STAS 6054 /1977 este de 0.85 — 0.90m.

ZONA SEISMICA

7onarea seismici a teritoriului Romaniei, conform Normativului P 100-1/2013, Cod

de proiectare seismica, incadreaza teritoriul studiat in zona seismicd de calcul "C".
Normativul P100-1/2013, referitor la zonarea teritoriului Roméaniei dupd valorile
coeficientilor seismici de colf ag si Tc, include localitatea Cazasu in zona céreia ii

corespunde ca valoare ag = 0,24 si Tc = 1.5 sec.
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STAS-ul 11100-1/1993 incadreaza localitatea Cazasu in zona gradului 8
macroseismic, dupé scara Richter

3.1.1 STATUTUL JURIDIC AL TERENULUI CARE URMEAZA A FI OCUPAT
TEMPORAR

Pentru realizarea lucririlor de retele de distributie, se va ocupa temporar teren din
domeniul public pe traseul conductelor, in intravilanul localitdtii Cazasu, in suprafafd
totald de 12 334 mp. Statutul juridic al terenului a fost stabilit prin Hotararea de Guvern nr.
363, din 15 aprilie 2002, privind atestarea domeniului public al judetului Briila, precum si
al municipiului, oragelor si comunelor din judeful Briila, precum si prin hotirdri ale
Consiliului Local al comunei Cazasu, privind aprobarea insusirii inventarului bunurilor
care apartin domeniului public al comunei Cazasu, judetul Briila, ultima HCL fiind
Hotirrea nr. 45 din 5 octombrie 2009, pe care o atagdm prezentei documentatii.

3.1.2 SITUATIA OCUPARILOR DEFINITIVE DE TEREN

La realizarea investitiei Extindere retele de distributie gaze naturale, in localitatea
Cazasu, nu este necesara ocuparea definitiva de teren. Ocuparea definitivd a terenului ar fi
fost necesard pentru construirea §i exploatarea Statiei de reglare-masurare. Statia de
reglare-masurare de sector fiind existentd, nu avem situatia ocupdrii definitive a terenului.

34 STUDHDE TEREN

Pentru realizarea proiectului tehnic §i a caietelor de sarcini aferente extinderii
distributiei de gaze naturale, In localitatea Cazasu, sunt necesare planuri topografice, scara
1:500 sau 1:1.000 , cu toate elementele, reperele necesare proiectérii refelelor.

3.5 CARACTERISTICILE TEHNICE ALE SISTEMULUI DE DISTRIBUTIE

GAZE NATURALE
3.5.1 RETELELE DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA

Conductele de distributie gaze au fost proiectate din polietilend PE 100, SDR 11,
din urmitoarele considerente:

» durata de viati a conductelor de polietilend de minim 50 ani;
= productivitatea la montaj foarte mare, in special la diametre mici, care sunt livrate

in colaci;
» costul investitiei, pentru diametre mici, mai redus decét la otel, avind in vedere

numirul mic de imbinari;
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» repararea defectelor ce apar pe conducte se face intr-un timp scurt si fird

intreruperea furnizrii gazelor.

Toate conductele se vor monta ingropat la addncimea minimé de 0.90 m si se vor
respecta distantele normate, impuse de Normativul NTPEE - 2018 .

Dimensionarea retelelor s-a realizat pentru debitele actuale si pentru debitele de
perspectivi si s-a tinut cont ca toate zonele sd aibd asigurate presiunile minime, cerute la
consumatori. Sistemul este conceput in sistem mixt: inelar + arborescent. Capacitatea de
distributie a retelelor este de 10 000 Nmc/h. Retelele au fost dimensionate cu o presiune de
plecare din SRS de 1.8 bar si presiunea minimé de serviciu, la capetele refelei, de 0.80 bar.

Din dimensionarea retelelor de distributie gaze naturale au rezultat urmdtoarele
lungimi de conducte pentru intreaga localitate, pe diametre :

. Lungime ' Lungime
?;i?fg; coqducté coqductﬁ

Varianta 1 | Varianta2

mm | ml ml |

. Dn40 | - | 11361 |

_ Dn63 | 19640 . 8279

_Dn% 8041 | 8041 |

.. Dn110 1132 1132
_ Dn125 1653 1653
__Dnl60 | 760 760
Dn 200 716 | 716
Dn250 | 622 622

Dn315 , 1559 1 1559 |

. TOTAL 34123 | 34123 |

Din breviarele de calcul anexate, si in varianta 1 si in varianta 2, se constatd ci, pe
strizile RAmnicu S#rat si Zambilelor, unde in prezent existé retele cu diametrul Dn 90 mm,
este necesar si se refacd partial reteaua de gaze, cu diametre mai mari, care si satisfacd
debitele de calcul pentru aceste zone.

Lungimea totald a retelelor, care sunt previzute a se executa prin acest studiu, este
suma dintre lungimile extinderilor pe strizile pe care nu existd distributie de gaze naturale
si lungimile tronsoanelor de conducte de pe strizile Rimnicu Sérat si Zambilelor, care
trebuie Inlocuite cu conducte cu diametre mai mari.

Lungimea retelelor care fac obiectul prezentet documentatii este de 20 556 m.

3.5.2 VARIANTA OPTIMA

Din cele doud variante calculate, varianta optimd, recomandatd, este Varianta 1, unde
diametrul minim al conductelor din sistemul de distributie este Dn 63 mm.
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" Se alege Varianta 1 pentru a se putea asigura, pe viitor, marirea capacititii de
distributie a retelelor.
Din sistemul de distributie, fac parte si brangamentele, care se vor realiza din
conducte de polietileni PE100, SDR11. Numdrul total de bransamente este 1.851 buc., cu
o lungime totald de 12 957 m. Bransamentele nu au fost evaluate in prezentul studiu.

3.6 UTILITATI

Pentru extinderea retelclor de distributie gaze, in localitatea Cazasu, nu sunt
necesare utilititi si nu este cazul de a se da solutii tehnice pentru asigurarea lor.

fn comuni, sunt executate retele de api potabild, linii de energie electricd si retele
de gaze naturale. Pentru executia proiectului propus, firmele autorizate vor folosi
generatoare de curent electric, proprii, fird a fi necesard racordarea la liniile electrice
subterane sau aeriene, existente. Necesarul de ap# pentru santier va fi doar pentru apa
potabila si se va acoperi din reteaua de distributie apd potabila, existentd in localitate, prin

cismelele stradale sau din gospodariile populatiei.

4. CONCLUZIILE EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

fn timpul executiei si al exploatirii retelelor de distributie gaze naturale nu existd
pericol de poluare. Lucririle ce se vor desfagura pentru extinderea sistemului de distributie
nu au impact asupra calititii solului, subsolului, apei si a aerului, a climei, a peisajului si
mediului vizual, asupra patrimoniului istoric si cultural si nici asupra interactiunilor dintre
aceste elemente. Conductele ce se vor executa nu influenteazd flora si fauna si nici
resursele naturale. Conductele nu genereazi zgomote sau vibratii.

4.1 MATERI PRIME, ENERGIE, COMBUSTIBILI

Materialele folosite pentru indeplinirea obiectivului sunt materiale de constructie
agrementate in tard sau cu marcaj CE. Toate materialele de instalatii, care sc vor folosi,
vor fi asigurate din sistemul de comert autorizat pentru comercializarea acestor tipuri de
materiale si vor fi insotite de certificate de calitate, declaratii de conformitate, agremente
tehnice, dupd caz.

Astfel, se vor utiliza tevi si fitinguri din polietilend tip PEHD din PE100, SDRI1,
pentru retelele de gaze naturale sau tuburile de protectie si tevi din ofel pentru tuburi de
protectic si rasuflatori.

In timpul executdrii lucririlor §i la terminarea acestora, se va f{ine cont ca
materialele nccesare executirii lucririlor si se depoziteze in locuri bine stabilite,
amenajate corespunzitor, pentru a preveni poluarca solului si a subsolului.

Aparatele de sudurd, utilizate pentru realizarea sistemului de conducte de gaze
naturale, folosesc energia electricid pentru sudurile conductelor din polietilena. Pentru
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sudurile oxiacetilenice ale conductelor din otel, se vor folosi acetilend si oxigen, iar pentru
sudurile executate electric, se va folosi curent electric.

Oxigenul si acetilena care se vor folosi pe santier se vor aproviziona de la firme
autorizate ISCIR pentru incarcarea recipientelor cu gaze comprimate, lichefiate sau
dizolvate sub presiune. Agentii economici care vor utiliza aceste recipiente, precum, si cei
care le livreaza, vor respecta normele ISCIR, SSM si SU pentru transportul, manipularea,
depozitarea, exploatarea, verificarea tehnica, repararea si incarcarea recipientelor sub
presiune.

Aparatele de sudura electrica, care se vor folosi pe santier, vor fi alimentate de
generatoare de curent electric, alimentate cu combustibil lichid, respectiv benzina.

Pentru transportul persoanelor, materialelor, echipamentelor si deseurilor rezultate,
se vor utiliza autovehicule de transport marfi care vor consuma combustibil, benzind sau
motorina. Mijloacele de transport vor fi etanse pentru a se evita impristierea materialelor
si/ sau a deseurilor pe ciile de ciculatie/acces sau pe amplasamentul lucrarilor.

De asemenea, pe santier, se pot folosi utilaje specifice lucrarilor de instalatii in
montaj ingropat, respectiv buldoexcavator, excavator, taietor asfalt, mai compactor,
compresor aer pentru probe, etc. Toate aceste utilaje sunt alimentate cu combustibil lichid,
benzina sau motorina. Combustibilul lichid se va aproviziona din reteau societétilor
autorizate pentru desfacerea combustibililor.

4.2 MIJLOACE DE TRANSPORT SI1 UTILAJE

Orice interventie la mijloacele de transport sau la utilaje se va face in locuri
amenajate §i previzute cu instalatii de colectare a deseurilor lichide si solide produse. in
cazul interventiei pentru reparare, acestea vor fi retrase in zona organizirii de santier unde
se vor lua toate misurile de protectie a mediului, pe timpul reparatiilor.

Pe toati perioada deruldrii lucrdrilor, executantul va efectua reviziile tehnice,
verificarile, intretinerea si controlul periodic al mijloacelor de transport, utilajelor si
echipamentelor de munci utilizate, in scopul eliminirii defectiunilor care ar putea si

produci poludri accidentale sau peste limitele admise.
Utilajele folosite nu vor avea pierderi (scurgeri) de carburanti, uleiuri sau
lubrifianti, prin intretinerea acestora conform cartilor tehnice si a cerintelor legale in

domeniu.
Alimentarea cu carburanti se va face In locuri special amenajate, evitindu-se

pierderile accidentale.
4.3 REFACEREA AMPLASAMENTULUI

Conductele se vor monta ingropat, in principal, in sant deschis. Dup# efectuarea
probelor de presiune, conductele se vor acoperi complet. Dupd umplere, se va proceda la
refacerea terenului, conform caietelor de sarcini din proiectele tehnice.

In spatiul verde, este obligatoric refacerea stratului vegetal, la parametrii existenti
inainte de inceperea lucriirilor, asfel incat s nu fie stinjenitd dezvoltarea plantelor. Pentru
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zona de trotuare/carosabil, acesta se va readuce la stadiul initial, pamant, pietris/macadam,
beton sau asfalt.

Pe toati durata executiei lucrdrilor, in lungul conductelor va fi asiguratd o zoni de
lucru si de protectie, cu idfimea situatd intre 1 si 2 metri. in interiorul zonei de lucru si de
protectie nu este permis accesul persoanelor si a utilajelor striine de gantier.

Dupé terminarea lucridrilor, este necesard readucerea terenului la starea inifiala,
precum si realizarea lucrdrilor de curitare, amenajare ori degajare, dupd caz, a
amplasamentului si/sau a terenurilor adiacente, ocupate temporar, pe durata executiei.

4.4 RESURSE NATURALE

Ca resursd naturali, folositd pentru executia extinderii sitemului de distributie a
gazelor naturale, se va folosi nisip, necesar pentru protejarea conductei de gaze la montajul
ingropat. Montajul ingropat al conductelor se va face pe un pat de nisip de 10-15 cm,
asternut pe fundul santului, iar acoperirea conductelor se va face cu un prim strat de nisip,
de minim 10 cm. Cantitatea de nisip utilizatd va fi de aproximativ 4750 mc, pentru toata
lungimea de conductii. Nisipul folosit se va aproviziona din balastiere autorizate pentru
exploatarea acestor tipuri de agregate.

Pentru functionarea sistemului de alimentare cu gaze naturale, se vor folosi gazele
naturale, livrate de un operator economic licentiat de Autoritatea Nationala de

Reglementare in domeniul Energiei (ANRE).
4.5 GESTIONAREA DESEURILOR

Pentru situatia cdnd conductele de gaze naturale se vor monta in trotuarul/
carosabilul betonat sau asfaltat, se va proceda la tdierea betonului sau a asfaltului, pe
litimea santului, cu tiietorul de beton sau de asflat. Dup4 tiiere, se va trece la spargerea si
firamitarea betonului cu pikamerul. Daci este posibil, asfaltul se va colecta si se va preda
la firmele autorizate de colectare a unui astfel de produs. De reguld, deseurile rezultate
urmare a desfacerii carosabilului se vor transporta la depozitul de deseuri inerte, care va fi
mentionat in autorizatia de construire emisé de autoritatea locala.

Pentru realizarea sipiturilor se vor folosi buldoexcavatoare cu cupid. Pdméantul
rezultat din sdpdturi va fi depus pe marginea santului, pand la finalizarea etapelor de
montare a conductelor si probelor de presiune, cind se va putea astupa sanful. Surplusul de
pamant va fi folosit pentru spatiile verzi adiacente zonelor de montaj a conductelor.

Pe toati durata realizirii lucririi, executantul trebuie sd mentina santierul in ordine
si intr-o stare de curitenie corespunzitoare (activitate obligatorie si permanentd) si sd
asigure depozitarea deseurilor pe categorii, in containere special amenajate.

La terminarea lucririlor, executantul are obligatia curdtirii zonelor afectate de
materiale si reziduuri, iar deseurile valorificabile se predau numai unitdtilor autorizate sa
preia acest tip de degeuri. Se vor organiza spatii bine determinate, pentru depozitarea
diverselor deseuri pand la evacuarea de pe amplasament, fard a afecta vecinitifile

lucririlor.
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4.6 SURSE DE POLUANTI PENTRU MEDIU

Deoarece in comund nu existi retea de canalizare, pe perioada executiei retelelor de
gaze naturale, pentru personalul de executie se vor utiliza toaletele ecologice. Apele uzate
rezultate, se vor evacua prin vidanjarea toalctelor si apoi deversarea acestora, in retelele de
canalizare ale municipiului Brdila, conform contractelor dintre firmele autorizate pentru
vidanjare si Compania de Uitilitdti Publice "Dunérea" Briila. Astfel, apele uzate vor fi
deversate dupd ce vor fi tratate in statia de epurare a municipiului.

In timpul realizdrii lucrdrilor de montaj, vor rezulta emisii de praf si vapori de
vopsea, care vor fi in cantititi ce nu constituie o poluare semnificativd. La punerea in
functiune a conductelor nou executate, prin efectuarea judicioasd a manevrelor preliminare
si a celor de refulare, golire si umplere, se va urmdri eliberarea la minim a volumelor de
gaze naturale in atmosferi.

O posibild sursd de poluare a aerului pe perioada de executfie ar fi mijloacele de
transport/utilajele folosite in executie. Impactul gazelor de ardere provenit de la motoarele
utilajelor, asupra aerului atmosferic, este practic nesemnificativ, el incadrindu-se in fondul
general al admisiilor permise. Utﬂajele implicate in realizarea lucrarilor vor avea reviziile
tehnice la zi. In vederea diminuérii emisiilor de gaze de ardere, pe durata pauzelor, se vor
opri motoarele de la utilaje sau autovehicule.

La executia lucréririlor, se va asigura incadrarea in normele legale de poluare fonici
a utilajelor cu motoare termice si mijloacelor de transport auto, folosite. Pentru a reduce
impactul zgomotului si vibratiilor asupra faunei si a locuitorilor din zoni, se vor lua
mdsuri de limitare a vitezei de deplasare a mijloacelor de transport auto.

Totusi, in timpul executiei, vor exista utilaje care vor depési, pe perioade limitate de
timp, limitele admise de poluare fonicd, cum ar fi tdietorul de asfalt, pikamerul, maiul
compactor. Se recomanda ca aceste utilaje sd fie folosite judicios, pe perioade de timp cat
mai scurte, la ore la care si nu afecteze locuitorii din zona.

Prin respectarea normelor, a tehnologiilor de executie si a materialelor din
proiectele tehnice, atit in timpul executiei cét si dupd darea in exploatare nu vor fi surse
de poluare a solului si a subsolului. Pe durata lucrdrilor nu se vor arunca, incinera,
depozita pe sol si nici nu se vor Ingropa deseuri menajere sau alte tipuri de deseuri —
anvelope uzate, filtre de ulei, lavete, recipienti pentru vopsele, etc. Deseurile se vor
depozita separat pe categorii (hértie, ambalaje din polietilend, metale, etc), in recipienti
sau containere destinate colectirii acestora, si se vor preda c#tre agenti economici
autorizafi pentru preluarea acestor deseuri.

Executantului lucrarii are obligatia de a remedia orice poludri accidentale produse
din vina sa, in timpul executirii lucrérilor.

In timpul executiei, constructorul va respecta curfitenia si normele privind protectia
si igiena muncii. Acesta arc obligatia de-a asigura serviciile sanitare pentru ca, in
organizarea de santier si pe traseul lucririi, si se respecte igiena in constructii si curdtenia,
astfel incdt s nu se aducd prejudicii zonei limitrofe, cadrului natural, mediului si
ecosistemelor.

Deseurile cu caracter menajer, rezultate din organizarea de santier, se pot considera

a f1 minime si nesemnificative.

Deseurile periculoase, precum cutii de vopseluri, diluanti, uleiuri, inclusiv lavete
murdare cu aceste substanfe, se vor colecta in containere special destinate si se vor preda
unitdtilor specializate in recuperarea si neutralizarea acestor tipuri de deseuri.
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4.7 PROTECTIA ASEZARILOR UMANE SI A OBIECTIVELOR DE INTERES
PUBLIC

Pe traseul ales nu sunt obiective de interes public, monumente istorice §i de
arhitecturd sau zone cu regim de restrictie. Se vor respecta distantele fatd de cladir,
conform normativelor tehnice. Pe perloada de executie a lucrdrilor si ulterior utilizirii
retelei de gaze naturale, nu vor fi influentate negativ locuintele din fmprejurimi.
Organizarea de santier pentru executia lucrdrilor este o organizare temporard, care durcaza
cit perioada lucrdrilor. Organizarea de santier va avea Imprejmuire si bardci care vor
deservi atit personalul muncitor cét si depoznele de materiale (tevi, ﬁtmgurl robineti,
cimine de vane, aparate pentru sudurd, etc) necesare pentru executia lucrarilor. In interior,
se vor amenaja alei pentru circulatia autovehiculelor de transport marfd sau a utilajelor
folosite in executie. Locul organizarii de santier va fi pus la dispozitie de cétre beneficiar
si se va situa in domeniul public al comunei.

Executarea sistemului de distributie gaze se realizeazi in baza unui proiect tehnic si

a autorizatiei de construire, emise de autoritatea locald. Proiectul va cuprinde avizele
tehnice ale detindtorilor de gospodirii subterane, ale detinatorilor de drumuri, c#i ferate
sau ale detinitorilor de alte obiective de interes public. Solutia de proiectare va contine, de
la inceput, elemente de protectie, pentru asigurarea integrititii celorlalte obiective cu care
se intersecteazi conductele de gaze. Pentru protectia drumurilor pe care le subtraverseazi,
conducta de distributie gaze va fi prevdzutd cu tub de protectie din teavd de ofel sau
polietilena.

Pentru celelalte utilitdti existente, dacd este cazul, se va fixa cu aproximatie traseul lor
in montaj dngropat, conform avizelor obtinute de la proprietarii de gospodérii subterane.

in timpul montirii retelelor, se iau misuri pentru evitarea deteriordrii instalatiilor si
constructiilor subterane sau supraterane, apartinind altor detindtori. Misurile care se iau,
de reguld, sunt urmétoarele :
e convocarea delegatilor proprietarilor de gospodirii subterane, pentru predarea

amplasamentului ;
e cfectuarea de sondaje pentru determinarea cét mai exactd a pozitiei celorlalte utilitafi

existente ;
e siparea manuald a zonelor In care se intersecteazd traseul conductelor de gaze cu alte

retele sau cabluri ;
¢ montarea tuburilor de protectie la intersectiile cu celelalte retele, cabluri sau constructii

subterane, conform normativelor in vigoare.

5. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE, GRAFICUL DE
REALIZARE A INVESTITIEI

Se estimeazi o durati de realizare, pentru extinderea retelelor de distributie gaze
naturale din localitatea Cazasu, de 24 de luni (2 ani), dacd se vor rezolva prompt
problemele specifice, ridicate de acest gen de investitie (obfinerea avizelor si a
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acordurilor necesare pentru intocmirea proiectului tehnic, obtinerea autorizatiei de
construire).
Lucririle se vor derula pe o perioadd de 2 ani, dupa cum urmeaza :

e Anull 8 000 m;
e Anul 2 12 556 m.

Grraficul de realizare a investitiei, pe luni, este anexat prezentei documentatii.

6. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

Devizul general si calculele aferente acestuia sunt anexate la prezenta documentaie.

6.1 VALOAREA TOTALA

Valoarea investitiei, conform Deviz general anexat este :

Varianta 1 Varianta 2
Valoarea totald de
investitie este: 6418.87 miilei 6 358.38mii lei
1 326.30 mii € 1313.80 mii €
Din care C+M : 5 259.41mii lei 5 208.07mii lei

1 086.72mii € 1076.11mii €
Pentru un curs valutar valabil la 07.07.2020 de 4,8397 lei/€.

6.2 ESALONAREA COSTURILOR

Conform graficului de executie esalonat pe 2 ani, costurile investitiei pe fiecare an

sunt:
An 1 An?2
mii lei/an mii lei/an
Din care Din care

TOTAL| C+M | TOTAL C+M
Varianta 1 |2 857.07|2 124.71 | 3561.81 | 3 134.70

Esalonarea costurilor, in functie de graficul de realizare a investitiei, este atagati la
prezenta documentatie.

6.3 SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI

Finantarea investitiei se va realiza din fondurile proprii sau atrase ale UAT Cazasu.
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7. ANALIZA COST - BENEFICIU
7.1 OBIECTIVELE

Obiectivul prezentei Documentatii de avizare a lucrdrilor de interventie (DALI) este
realizarea investitiei “Extindere retele de distributie gaze naturale In localitatea Cazasu”, la
solicitarea UAT Cazasu, din judetul Briila. Autoritatea locald vrea ca, in viitorul apropiat,
pe toate strizile din cadrul comunei, aflate in inventarul domeniului public, s3 existe refele
de distributie gaze naturale. UAT Cazasu vrea si finanteze, din fonduri proprii sau atrase,
executarea acestor retelele de distributie, pentru a oferi posibilitatea locuitorilor comunei i
agentilor economici si se racordeze prin brangsamente proprii $i si utilizeze gazele naturale
pentru incilzire, preparare hrani, activititi comerciale sau economice. Extinderea refelelor
se va face pe o lungime de 20 556 m, cu teavi tip PEHD, din PE100, SDR11, cu diametre
cuprinse intre Dn 63 mm si Dn 200 mm.

Avand in vedere ci in localitate este deja functional un sistem de distributie gaze
naturale, operat de S.C. DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L. si alimentat din Statia de
reglare-misurare de sector existentd, penfru realizarea extinderii nu mai sunt neccsare
demersuri pentru ocuparca definitivd a terenului, pentru atribuirea contractului de
concesionare a serviciului public de distributie sau pentru racordarea la Sistemul nafional
de transport (SNT) gaze naturale, ceca ce va micsora considerabil pericada de

implementare a proiectului.
In aceste conditii, se estimeazi ci durata de realizare a lucririlor de extindere, in

conditiile in care este asigurati finantarea, va fi de 2 ani §i investifia ar putea demara in
iarna 2020 - 2021. Executia efectivd a lucrérilor va putea incepe in vara anului 2021, cu
conditia obtinerii tuturor avizelor, acordurilor si autorizatiilor necesare.

Documentatia de avizare a lucrdrilor de interventie (DALI) pentru extinderea
retelelor de distributie, in dou# exemplare, insotitd de cererea tip pentru obtinerea avizului
ANRE, conform modelului din Ordinulul nr. 37/2013, pentru aprobarea "Metodologiei
privind elaborarea studiilor de fezabilitate si solicitarea avizului Autorititii Nationale de
Reglementare in Domeniul Energiei, In vedrea initierii procesului de atribuire a
concesiunii serviciului public de distributie a gazelor naturale”, se va depune la sediul
ANRE. Se estimeazi ca obtinerea avizului ANRE va dura aproximativ 3 Iuni, august —
octombrie 2020.

In pericada noiembrie 2020 — ianuarie 2021, se vor putea putea obfine Avizele
tehnice de racordare la sistemul de distributie gaze existent, de la S.C. DISTRIGAZ SUD
RETELE S.R.L., si se vor putea semna contractele de racordare pentru extinderile de
retele. Derularea investitiei se va putea face prin intermediul DISTRIGAZ, care va
contracta firme autorizate ANRE pentru proiectarea si executarea lucrérilor.

Obtinerea certificatelor de urbanism si a avizelor tehnice, elaborarea proiectelor
tehnice, precum si obfinerea autorizatiilor de construire se estimeazd cd ar putea dura 6
luni, in perioada februarie-iulie 2021. Executia efectivd a lucrérilor ar putea demara in

luna august a anului 2021.
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Optiunile care au fost luate in calcul pentru extinderea sistemului de distributie au

fost:
e retele de presiune redusa, din teava tip PEHD, PE100, SDR 11, cu diametrul minim

Dn 63 mm — Varianta 1;
e retele de presiune redusi, din teavi tip PEHD, PE100, SDR 11, cu diametrul minim

Dn 40 mm — Varianta 2.
Varianta recomandati este Varianta 1, din considerente tehnice ce tin de dezvoltarea

ulterioard a zonei i care au fost prezentate pe larg, in subcapitolul 2.2.2 din aceasta
documentatie.

7.2PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

Principalii indicatori tehnico economici ai investitiei In prefuri valabile 2020 . la un
curs valutar valabil la 07.07.2020 de 4.8397 lei /€ pe fiecare variantd in parte sunt :

VARIANTA 1
Valoarea totald de investitie 6 418.87 mii lei
1 326.30 mii euro
Din care C+M 5 259.41 mii lei
1 086.72 mii euro
VARIANTA 2
Valoarea totald dec investitie 6 358.38 mii lei
1 313.80 mii euro
Din care C+M 5 208.07 mii lei
1 076.11 mii euro
Consumul de gaze naturale orar maxim 9 042. 84 Nmc/h
95.40 MWh
Consumul de gaze naturale anual 15 923 149.20 Nmc/an
167 989.11 MW/an
VARIANTA RECOMANDATA
Profit brut 257 354.61 lei/an
53 175.74 euro/an
Profit net 216 177.87 lei/an
44 667.62 euro/an
Durata de recuperare a investifiei totale
o Din profitul net 29.82 ani
e Din profitul net + amortisment 20.03 ani
Investitia specificd 312.26 lei/m
64.52 euro/m

Calculul indicatorilor de eficientd economica este redat in Anexa E1 .
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7.3 DURATA DE REALIZARE

Durata de realizare a investitiei este estimatd la 24 luni (2 ani), incluzind perioada
necesard pentru organizarea licitatiilor, obtinere avize/acorduri, proiectare i obtinere
autorizatic de construire, care s-a considerat 6 luni. Executia efectivd a extinderilor de
retele a fost estimatd a se realiza in 18 luni, cu un randament de lucru de 1,1 — 1,2 km pe
lund. Modul de desfisurare a lucririlor pregititoare, precum i a lucrérilor de baza, se
poate vedea in Graficul de realizare a investitiei, care face parte din aceastd documentatie.

7.4 INDICATORI SPECIFICI

Pentru calcularea sistemului de distributie a gazelor naturale in localitatea Cazasu,
judetul Braila, au fost luati in calcul 1851 de consumatori, dintre care 1826 de consumatori

casnici si 25 de consumatori noncasnici.
Consumatorii casnici pot solicita un debit anual de 15 575.05 mii Nmc/an, respectiv

164 316.77 MWh, iar consumatorii noncasnici pot solicita un debit anual de 347.87 mii
Nmc/an, respectiv 3669.98 MWh.

8. AVIZE SI ACORDURI

Pentru intocmirea prezentei documentatii, s-a obtinut Certificatul de urbanism nr.
72/13.03.2020, emis de Primdria comunei Cazasu, la care se adaugd avizele de la
detinitorii de retele si organele abilitate, dupd cum urmeaza:

1. Avizul Consiliului Judetean Briila, Arhitect sef, nr. 4903/A/11.03.2020

2. Avizul Consiliului Judetean Briila, Comisia Tehnicd pentru analizarea si
avizarea documentatiilor de amenajare a teritoriului/urbanism si autorizarea
lucrarilor de constructii, nr. 4903/A/837/11.03.2020

3.  Avizul Agentiei pentru Protectia Mediului Briila

4. Aviztehnic SDEE MUNTENIA NORD

5. Aviz tehnic CUP DUNAREA Briila

intocmit

ing. Marian Murgoci
Instalator autorizat gaze gr. PGD
Aut nr. 205150480/18.05.2015
eliberatd de ANRE Bucuresti
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DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizarii

EXTINDERE RETELE DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE iN

LOCALITATEA CAZASU -JUDETUL BRAILA
lei / EURO la cursul Iei/EURO din data de 07.07.2020

VARIANTA 1

ANEXA A1

Nr.

Denumirea capitolelor de cheltuieli

VALCARE (inclusiv TVA )

Din care supusé procedurii de

crt. Total L .
achizitie publica
lei EURO lei EURQO
0 1 2 3 4 5
PARTEA |
1 | Cap.1. Cheltuieli pentru obtinerea si
amenajarea terenului
TOTAL Cap. 1 - - - “
2 | Cap.2 Cheltuieli pentru asigurarea cu
utilitati necesare obiectivului { retele de
___|racord, utilititi exterioare incintei)
TOTAL Cap. 2 - - - -
3 | Cap.3 Cheltuieli pentru proiectare i asistenta tehnica
Studii de teren
3.1. - ridicari topo 10.000,00 2.066,24
- studii geo-hidro = . - -
3.2. | Cheltuieli pentru obtinere avize 10.000,00 2.086,24 - -
3.3. | Proiectare 5% din valoarea C+M 262.970,00 54.336,01 - -
3.4. | Cheltuieli pentru organizarea licitaiilor 34.510,00 7.130,61 - -
3.5. | Consultantd 4.901,59 1.012,79 - -
3.6. | Asistenta tehnica 148.901,59 30.766,70 - -
TOTAL Cap. 3 471.283.18 97.378.59 - -
4 | Cap.4.Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. | Cap.4.1.Constructii si instalatji aferente
constructiilor si retele de utilitati In incinta
Ob.1 - Retele de distributie gaze presiune 4.901.592,15] 1.012.788,43] 4.901.592,15| 1.012.788,43
redusa din polietiend
TOTAL Cap.4.1. 4,901.592,15| 1.012.788,43| 4.901.592,15| 1.012.78843
4.2. | Cap.4.2. Montaj utilaj tehnologic
TOTAL Cap.4.2. 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3. | Cap.4.3.Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale cu montaj
TOTAL Cap.4.3. 0,00 0,00 0,00 0,00
Cap.4.4.Utilaje fara montaj si echipamente de
4.4 |transport
TOTAL Cap.4.4. 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5. | Cap.4.5. Dotéri
TOTAL Cap.4.5. 0,00 0,00 0,00 0,00
46 | Cap. 4.6 Active necorporale
TOTAL Cap.4.6 0,00 0.00 0,00 0,00
TOTAL Cap.4 4.901.592,15| 1.012.788,43| 4.901.592,15| 1.012.788,43
TOTAL Cap.1-4 5.372.875,33] 1.110.167,02| 4.901.592,15| 1.012.788,43
5 | Cap.5 Alte cheltuieli
5.1. | Organizare de gantier
5.1.1.Lucrari de constructii 112.736,62 23.284,13 112.736,62 23.294,13
5.1.2.Cheltuieli conexe organizarii de santier } } } )
Comisioane , taxe , cote legale, costuri de
5.2, | finantare
5.2.1. Comisioane, taxe si cote legale
a) comision ISCLPUAT 36.815,86 7.607,05 - -




0 1 2 3 4 5
b) comision casa constructorului 25.255,72 5.218,45 - -
c) spor de santier - - - -
d) autorizatie de constructie 28.864,38 5.550,84 - -
e) valoare prime asigurare 49.015,92 10.127,88 & &
f) cota pt.controlul statului in
amenaj.teren, urbanism 24 507,96 5.063,94 - -
5.2.2. Costul creditului - - = =
5.3. | Cheltuieli diverse si neprevazuie 268.643,77 55.508,35 268.643,77 55.508,35
TOTAL Cap.5 543.840,23 112.370,65 381.380,39 78.802,48
6 | Cap.6 Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare beneficiar
6.1. | Pregatirea personalului de exploatare 12.000,00 2.479,49 - -
6.2. | Probe tehnologice 490.158,22 101.278,84 490.1598,22 101.278,84
TOTAL Cap.6 502.159,22 103.758,34] 490.159,22 101.278,84
TOTAL 6.418.874,78] 1.326.296,01] 5.773.131,75| 1.192.869,75
Din care C+M 5.2590.408.38] 1.086.721,98] 5.259.408,38| 1.086.721,98
PARTEA Il
Valoarea ramasa actualizata a mijloacelor fixe
existente incluse in cadrul cbiectivului de
investitii
il PARTEA 1lI
Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu
de productie
TOTAL GENERAL 6.418.874.78] 1.326.296,01] 5.773.131,75| 1.192.869,75)
Din care C+M 5.259.408.38| 1.086.721.98| 5.259.408,38] 1.086.721,98)

Devizul a fost calculat in preturi valabile la data de 07.07.2020 (1 € = 4,8397 lei).

5.C. NECESAR PROD SRL BRAILA
DIRECTOR
ING. MARIAN MURGOCI




ANEXA B1

CALCULE AFERENTE CAP.IIl - V DIN DEVIZUL GENERAL
EXTINDERE RETELE DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE iN
LOCALITATEA CAZASU —JUDETUL BRAILA

VARIANTA 1

3.4. Cheltuieli privind organizarea licitatiilor pentry executarea lucrarilor:

- Cheltuieli pentru conceperea documentatiilor de licitatii

100 ore x 25,0 leifora = 2.500,00 lei
- Cheltuieli ptr. multiplicarea documentatiilor
( exclusiv cele cumparate de ofertanti ) = 3.000,00 lei
- Corespondenta privind organizarea licitatiilor
(posta, fax) = 1.000,00 lei
- Onorariile membrilor comisiei de licitatie
5 membri x 2500,0 leifmembru = 12.500,00 lei
- Deplasari = 10.000,00 lei
TOTAL = 29.000,00 lei
JVA 18 % = 5.510,00 lei
TOTAL 3.4, = 34.510,00 lei
3.5. Consultants
0,1% din val.C+M de la { Cap.1+ Cap.2+ Cap.4) - inclusiv TVA
4.901.59215 x0,1% = 4.901,59 lei
TOTAL 3.5. = 4.901,58 lei
3.6. Asistenta tehnica si supraveghere
a) - Cheltuieli cu unitatea sau personal atestat potrivit legii ca responsabili tehnici
24 luni x1 pers/luna x 3000 leifpers. = 72.000,00 lei
b) - Asistenta tehnica din partea proiectantului (neinclusa in tarifare)
0,1% din val.C+M de la ( Cap.1+ Cap.2+ Cap.4) - inclusiv TVA
4.901.592,15 x0,1% = 4.901,59 lei
d) - Supraveghere tehnica cu diriginti de specialitate
24 luni x1 pers/luna x 3000 leifpers. = 72.000,00 lei
TOTAL 3.6. = 148.901,59 lei
5.1. Organizare de santier
5.1.1. Lucrari de constructii
[ Cap 1 (C+M) x4,6% +Cap.2 x 3,1% +Cap.4.1. X 2,3%+Cap.4.2. X 3,1% - inclusiv TVA
- X 4,5% = lei
- X 3,1% = - lei
4.901.592,15 x 2,3% = 112.736,62 lei
- X 3,1% = - lei
112.736,62 lei
5.2, Comisicane , taxe , etc.
a) - comision ICLPUAT
[ Cap 1 (C+M) + Cap.2(C+M) + Cap.4(C+M)+ 5.1.+ 5.3, 1 x 0,7 %- mcIusw TVA
5.259.408,38 x 07% = 36.815,86 lei
b) - comision casa constructorului
[ Cap 1 (C+M) + Cap.2 (C+M)}+ Cap.4{C+M)+5.1. + 5.2.a. ] x 0,5%- inclusiv TVA
5.051.14463 x05% = 2525572 lei

d) - autorizatie de constructie
[Cap 1+ Cap.2 + Cap 3 +Cap.4] x 0,5 % - inclusiv TVA




26.864,38 lei

5.372.875,33 x0,5%

e) valoare prime asigurare
1% din val.C+M de la { Cap.1+ Cap.2+ Cap.4) - inclusiv TVA
490159216 x1%
f) cota pt.controlul statului in amenaj.teren, urbanism
0,5% din val.C+M de la { Cap.1+ Cap.2+ Cap.4) - inclusiv TVA
4.901.592,15 x05%

49.015,82 lei

24.507,96 lei

5.3 Cheltuiele diverse si neprevazute
[Cap 1 (C+M)+ Cap.2(C+M)+Cap. 3 (C+M)+ Cap. 4 ( C+M) ] x 5% - inclusiv TVA

4.901.592,15 x5% = 245.079,61 lei

[Cap 1+ Cap.2 + Cap. 3+ Cap. 4] x 5% - inclusiv TVA
637287533 x5%

268.643,77 lei

Intocmit,
ing. Avarvarei Vasilica
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Anexa C1

CALCUL ESTIMATIV DE COST AL INVESTITIEI
EXTINDERE RETELE DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE iN
LOCALITATEA CAZASU —JUDETUL BRAILA

VARIANTA 1

Cap.1. CHELTUIELI PENTRU OBTINERE S| AMENAJARE TEREN
1.1. Cheltuieli pentru ocupare teren SRS existent- nu sunt necesare cheltuieli ocupare teren

TOTAL CAP.1 - lei

Cap.2. CHELTUIELI PENTRU REALIZAREA INFRASTRUCTURII OBIECTIVULUI

TOTAL CAP.2 = lei

Cap.4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1. Cladiri si constructii speciale, instalatii aferente constructiilor
sl retele de utilititi in incinta

OBIECT 1 - RETELE DE DISTRIBUTIE PRESIUNE REDUSA DIN POLIETILENA

Montaj conducte distributie din polietilend PE100 SDR11

Diametru Lungime Valori
conducta trongson unitare Valoare totald
mm mi lei/ml lei
Dn 63 mm 16039 190,00 3.047.410,00
Dn 90 mm 1937 200,00 387.400,00
Dn 110 mm 1265 225,00 284.625,00
Dn 125 mm 302 250,00 75.500,00
Dn 160 mm 610 300,00 183.000,00
Dn 200 mm 403 350,00 141.050,00
TOTAL 20.556 4.118.985,00
TVA 19% 782.607,15
TOTAL 5.1. 4.901.592,15 lei
Intocmit,

ing. Avarvarei Vasilica
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2.2.

2.3.

24,

2.5.

CALCUL ELEMENTE DE COST

ANEXA D1

EXTINDERE RETELE DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE iN LOCALITATEA

CAZASU —-JUDETUL BRAILA

VARIANTA 1

CONSUMUL ANUAL DE GAZE NATURALE
Consumul anual de gaze naturale

COSTURI

COST PROCURARE GAZE NATURALE
167.989,22 MWh/an x104 lei/MWhX1,19=

SALARII PERSONAL

Fisa nr. 1

167.989,22 MWh/an

Fisanr. 2

20.790.346,37 leifan
4.295.792,38 €/an

2 lacatusi x 3.000,0 mii leifluna = 6.000,00 leilund
2 muncitori x 2.500,0 mii lei/lund = 5.000,00 leiflung
2 tehnicieni x3.500,0 mii lei/luné = 7.000,00 leiflund
1 inginer x 4.000,0 mii leifluna = 4.000,00 leiflund
3 lucratori comerciali x 3.000,0 mii leifluna = 9.000,00 leiffuna
2 soferi x 2.500,0 mii leifluna = 5.000,00 leifluna
TOTAL 36.000,00 leifluna
36.000,00 leiflund x 12 luni/an = 432.000,00 leifan
CASS 10% 43.200,00 leifan
CAS 21,25% 91.800,00 lei/an
CAM 2,25% 9.720,00 leifan
Impozit 10% 43.200,00 leifan
TOTAL SALARII PERONAL 619.920,00 leifan
128.090,58 €/an

AMORTISMENTE

a) Amortismente la conductele proiectate pentru alimentarea cu gaze naturale
Amorismente C+M = 5.259.408,38 lei/ 50 ani =

TOTAL AMORTISMENTE

LUCRARI DE INTRETINERE S| REPARATH

Valoare lucrari de intretinere si reparatii = Valoarea de C+M - 1% /an

5.259.408,38 leix 1% /an=

TOTAL

105.188,17 leifan

105.188,17 leifan
21.734,44 €/an

52.594,08 leifan
10.867,22 €/an

21.568.048,62 leifan
4.456.484,62 €/an

Cheltuieli indirecte 2,5 %

539.201,22 leifan
111.412,12 €/an

TOTAL

TAXE Sl IMPOZITE

22.107.249,84 lei/an
4.567.896,74 €/an



Valoare taxe gi impozite = Valoare de investitii x 4%. /an

6.418.874,78 lei x 0,004 = 25.675,50 leifan
5.305,18 €/an

TOTAL TAXE 25.675,50 leifan
5.305,18 €/an

TOTAL COSTURI 22.132.925,34 lei/an

4.573.201,92 €/an

3. VENITURI Fisanr. 3
Valoare incasdri din vénzarea gazelor naturale pe transe de tarife este
consumatori casnici cu consum < 280 MWh/an

164.316,77 MWh/an x 110,44 lei/MWh x 1,19= 21.595.101,88 leifan

consumatori noncasnici cu consum < 280 MWh/an
3.672,45 MWh/an x 181.70 leifMWh x 1,19= 794.068,33 leifan
Total 167.989,22 MWh/an 22.389.170,21 leifan

4.626.148,36 €/an

TOTAL INCASARI 22.389.170,21 leifan
4.626.148,36 €/an

4, PROFIT BRUT ANUAL Fisanr. 4
Profit brut anual = Valoare incaséri - Valoare costuri
Profit brut anual= 22.389.170,21 - 22.132.925,34 = 256.244,87 leifan

52.946,44 €/an

5. PROFIT NET ANUAL Fisanr. 5
Profit net anual = Profit brut anual - 16 % impozit pe profit
Profit net anual =17.605.949,07 lei/an-0.16x256.244,87 leifan= 215.245,69 lei / an

44.475,01 €/an

Figanr. 6
6. DURATA DE RECUPERARE A INVESTITIEI DUPA FINALIZAREA EI
Durata de recuperare = valoare investitie / (profit net + amortisment)
5.250.408,38/ 215.245,69+105.188,17= 18,41 ani

Tntocmit,
ing. Avarvarei Vasiiica
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INDICATORI DE EFICIENTA ECONOMICA

EXTINDERE RETELE DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE iN

LOCALITATEA CAZASU -JUDETUL BRAILA

ANEXA E1

VARIANTA 1
MR Denumire indicator UM VALOARE UM VALOARE
1 [Valoare totala investitie lei 6.418.874,78 € 1.326.296,01
Din care C+M 5.259.408,38 € 1.086.721,98
2 |Durata de realizare a investitiei luni 24 luni 24
3 |Consum gaze naturale:
debit instalat Nmc/h 0.042 84 MWh 95.401,96
consum lunar de vara Nmc/luna 611.942,40] Mwh/luna 6.455,99
consum lunar de iarna Nmc/luna 2.288.390,40] MWHh/luna 24,142 52
consum anual Nmc/an 15.923.149,20| MWh/an 167.989,22
4 |COSTURI
4.1. {Cost procurare gaze naturale leifan 20.790.346,37 €/an 4.295.792,38
4.2. |Salarii personal leifan 619.920,00 €/an 128.090,58
4.3. |Amortismente leifan 105.188,17 €/an 21.734 .44
4.4, |Lucrari de intretinere si reparatii lei/an 52.594,08 £/an 10.867,22
TOTAL leifan 21.568.048,62 €/an 4 456 484,62
Cheltuieli indirecte 2.5% leifan 539.201,22 €/an 111.412,12
TOTAL leifan 22 107.249,84 €/an 4 567 896,74
5. |Taxe siimpozite leifan 25.675,50 €/an 5.305,18
TOTAL TAXE leifan 25 675,50 €/an 5.305,18
TOTAL COSTURI lei/an 22 132 925,34 €/an 4 573.201,92
6. |INCASARI
Incasari din vanzarea gazului leifan 22.389.170,21 €/an 4.626.148,36
TOTAL INCASARI leifan 22.389.170,21 €fan 4 626 148,36
7. |Profit brut anual leifan 256 244 87 €/an 52 946,44
8 |Profit net anual leifan 215 245,69 €/an 44 475,01
9. |Durata de recuperare a investitiei:
9 1. |din profit ani 29,82 ani 29,82
9 2 |din profit si amortisment ani 20,03 ani 20,03
10. {Investitia specifica lei/ml 312,26 €/mil 64,52

Indicatorii au fost calculati la un curs leu -EURO de 4.8397 lei/€ - valabil la 07.07.2020

5.C. NECESAR PROD SRL BRAILA
DIRECTOR
ING. MARIAN MURGOCI




DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizarii

EXTINDERE RETELE DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE iN

LOCALITATEA CAZASU ~JUDETUL BRAILA
lei / EURO la cursul lei/fEUROQ din data de 07.07.2020

VARIANTA 2

ANEXA A2

VALOARE ( inclusiv TVA )

e Denumirea capitolelor de cheltuieli Din care supusa procedurii de
crt. Total L .
achizitie publica
lei EURO lei EURO
0 1 2 3 4 5
PARTEA |
1 | Cap.1. Cheltufeli pentru obtinerea si
amenajarea terenului
TOTAL Cap. 1 - - - -
2 | Cap.2 Cheltuieli pentru asigurarea cu
utilitatile necesare obiectivului ( retele de
racord, utilitati exterioare incintei
TOTAL Cap. 2 - - - -
3 | Cap.3 Cheltuieli pentru proiectare gl asistentd tehnica
Studii de teren
3.1. - ridicari topo 10.000,00 2.066,24
- studii geo-hidro - = - -
3.2. | Cheltuieli pentru obtinere avize 10.000,00 2.066,24 - N
3.3. | Proiectare 5% din valoarea C+M 260.404,00 53.805,81 - -
3.4. | Cheltuieli pentru organizarea licitatiilor 34.510,00 7.130,61 - -
3.5. | Consultanta 4.853,75 1.002,90 - -
3.6. | Asistenta tehnica 148.853,75 30.756,81 - -
TOTAL Cap. 3 468.621,50 96.828.62 - -
4 | Cap.4.Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1. | Cap.4.1.Construciii si instalatii aferente
constructiilor si retele de utilitati in incinta
Ob.1 - Relele de distributie gaze presiune 4.853.748,20] 1.002.902,70| 4.853.748,20] 1.002.902,70
redusa din polietilena
TOTAL Cap.4.1. 4.853.748,20| 1.002.902,70| 4.853.748,20| 1.002.902,70
4.2. | Cap.4.2. Montaj utilaj tehnologic
TOTAL Cap.4.2. 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3. | Cap.4.3.Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale cu montaj
TOTAL Cap.4.3. 0,00 0,00 - -
Cap.4.4.Utilaje fara montaj si echipamente de
4.4. |transport
TOTAL Cap.4.4. 0,00 0,00 - -
4.5. | Cap.4.5. Dotari
TOTAL Cap.4.5. 0,00 0,00 - -
4.6. | Cap. 4.6. Active necorporala
TOTAL Cap.4.5. 0,00 0,00 - -
TOTAL Cap.4 4.853.748,20| 1.002.902,70] 4.853.748,20] 1.002.902,70
TOTAL Cap. 1- 4 5.322.369,70| 1.099.731,33| 4.853.748,20] 1.002.902,70
5 | Cap.5 Aite cheltuieli
5.1. | Organizare de santier
5.1.1.Lucrari de constructii 111.636,21 23.066,76 111.636,21 23.066,76
5.1.2.Cheltuieli conexe organizarii de santier ) _ _ )
Comisioane , taxe , cote legale, costuri de
5.2. | finantare
5.2.1. Comisioane, taxe si cote legale
a) comision ISCLPUAT 36.456,50 7.532,80 - -




0 1 2 3 4 5
b) comision casa constructorului 25.009,20 5.167,51 - -
) spor de santier - - - -
d) autorizatie de constructie 26.611,85 5.498,66 - -
&) valoare prime asigurare 48.537,48 10.028,03 - -
f) cota pt.controlul statului in
amenaj.teren, urbanism 24.268,74 5.014,51 - -
5.2.2. Costul creditului - - - -
5.3. | Cheltuieli diverse si neprevizute 266.118,48 54.986,57 266.118,48 54,986,657
TOTAL Cap.5 538.638,47 111.295,84 377.754,69 78.053,33
6 | Cap.6 Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare beneficiar
6.1. | Pregatirea personalului de exploatare 12.000,00 247949 - -
6.2. | Probe tehnologice 485.374,82 100.290,27 485.374,82 100.290,27
TOTAL Cap.6 497.374,82 102.769,76 485.374,82 100.290,27
TOTAL 6.358.382,99| 1.313.796,93| 5.716.877,71] 1.181.246.3
Din care C+M 5.208.071,82] 1.076.114,60] 5.208.071, 1.076.114.60
PARTEA NI
Valoarea ramasa actualizata a mijloacelor fixe
existente incluse in cadrul obiectivului de
investitii
PARTEA Il
Fondul de ruiment necesar pentru primul ciclu
de productie
TOTAL GENERAL 6.358.382,99| 1.313.796,93] 5.716.877,71] 1.181.246,30
Din care C+M 5.208.071,82] 1.076.114,60| 5.208.071,82| 1.076.114.60]

Devizul a fost calculat In preturi valabile la data de 07.07.2020 (1€=4,8397 lei).

5.C. NECESAR PROD SRL BRAILA
DIRECTOR
ING. MARIAN MURGOC!
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ANEXA B2

CALCULE AFERENTE CAP.lIl - V DIN DEVIZUL GENERAL
EXTINDERE RETELE DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE iN
LOCALITATEA CAZASU —JUDETUL BRAILA

VARIANTA 2

3.4. Cheltuieli privind organizarea licitatiilor pentru executarea lucrarilor:

- Cheltuieli pentru conceperea documentatiiior de licitatii

100 ore x 25,0 leifora = 2.500,00 lei
- Cheltuieli ptr.multiplicarea documentatiilor
( exclusiv cele cumparate de ofertanti ) = 3.000,00 lei
- Corespondenta privind organizarea licitatiilor
(posta,fax) = 1.000,00 Ilei
- Onorariile membrilor comisiei de licitatie
5 membri x 2500,0 leifmembru = 12.500,00 lei
- Deplasari = 10.000,00 lei
TOTAL = 29.000,00 lei
TVA 19% = 5.510,00 lei
TOTAL 34. = 34.510,00 lei
3.5. Consultanta
0,1% din val.C+M de la ( Cap.1+ Cap.2+ Cap.4) - inclusiv TVA
4.853.748,20 x0,1% = 4.853,75 lei
TOTAL 3.5. = 4.853,75 lei
3.6. Asistenta tehnica si supraveghere
a) - Cheiltuieli cu unitatea sau personal atestat potrivit legii ca responsabili tehnici
24 uni x1 pers/luna x 3000 lei/pers. = 72.000,00 lei
b} - Asistenta tehnica din partea proiectantului (neinclusa in tarifare)
0,1% din val.C+M de la ( Cap.1+ Cap.2+ Cap. 4) - inclusiv TVA
4.853.748,20 x0,1% = 4.853,75 lei
d) - Supraveghere tehnica cu diriginti de specialitate
24 luni x1 pers/luna x 3000 leifpers. = 72.000,00 lei
TOTAL 3.6. = 148.853,75 lei
5.1. Organizare de santier
5.1.1. Lucrari de constructii
[ Cap 1 (C+M) x4,5% +Cap 2x3,1% +Cap.4.1. X 2,3%+Cap.4.2. X 3,1% - inclusiv TVA
X 4,5% = - lei
- X 3,1% = - lei
4.853.74820 x 2,3% = 111.636,21 lei
- X 3,1% = - e
111.636,21 lei
5.2. Comisioane , taxe , etc.
a) - comision [CLPUAT
[Cap 1 (C+M) + Cap.2(C+M) + Cap.4(C+M)+ 5.1.+ 5.3. 1% 0,7 %- inclusiv TVA
5.208.071,82 x 0,7 % = 36.456,50 lei
b) - comision casa constructorului
[ Cap 1 (C+M) + Cap.2 (C+M)+ Cap.4(C+M)+5.1. + 5.2.a, 1% 0,5%- inclusiv TVA
5.001.84091 x05% = 25.009,20 lei

d) - autorizatie de constructie
[Cap 1+ Cap.2 + Cap 3 +Cap.4] x 0,5 % - inclusiv TVA




26.611,85

532236970 x05%
e) valoare prime asigurare
1% din val.C+M de la ( Cap.1+ Cap.2+ Cap.4) - inclusiv TVA
4.853.748,20 x1% = 48.537,48
f) cota pt.controlul statului in amenaj.teren, urbanism
0,5% din val.C+M de la ( Cap.1+ Cap.2+ Cap.4) - inclusiv TVA

4.853.74820 x0,5% = 24.268,74
5.3 Cheltuigle diverse si neprevazute
[Cap 1 (C+M)+ Cap.2(C+M)+Cap. 3 (C+M)+ Cap. 4 ( C+M) ] x 5% - inclusiv TVA
4.853.748,20 x5% = 242.687,41
[Cap 1+ Cap.2 + Cap. 3 + Cap. 4 ] x 5% - inclusiv TVA
= 266.118,48

5.322.369,70 x5%

Intocmit,
ing. Avarvarei Vasilica
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Anexa C2

CALCUL ESTIMATIV DE COST AL INVESTITIEI i
EXTINDERE RETELE DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE iN
LOCALITATEA CAZASU —JUDETUL BRAILA

VARIANTA 2

Cap.1. CHELTUIELI PENTRU OBTINERE S| AMENAJARE TEREN

1.1.  Cheltuieli pentru ocupare teren
TOTAL CAP.1 =

Cap.2. CHELTUIEL! PENTRU REALIZAREA INFRASTRUCTURII OBIECTIVULUI

TOTAL CAP.2 -

Cap.4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1. Constructii si instalatii aferente constructiilor
gi retele de utilititi in incintd

OBIECT 1 - RETELE DE DISTRIBUTIE PRESIUNE REDUSA DIN POLIETILENA

Montaj conducte distributie din polietilend PE100 SDR11

Diametru Lungime Valori
conductd trongson unitare Valoare totald
mm ml lei/ml lei
Dn 40 mm 8041 185,00 1.487.585,00
Dn 63 mm 7998 190,00 1.519.620,00
Dn 90 mm 1937 200,00 387.400,00
Dn 110 mm 1265 22500 284.625,00
Dn 125 mm 302 250,00 75.500,00
Dn 160 mm 610 300,00 183.000,00
Dn 200 mm 403 350,00 141.050,00
TOTAL 20.556 4.078.780,00
TVA 19% 774.968,20
TOTAL 5.1. 4.853.748,20
Intocmit,
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21.

2.2,

2.3.

24.

2.5.

CALCUL ELEMENTE DE COST

ANEXA D2

EXTINDERE RETELE DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE iN LOCALITATEA

CAZASU —JUDETUL BRAILA
VARIANTA 2

CONSUMUL ANUAL DE GAZE NATURALE
Consumul anual de gaze naturale

COSTURI

COST PROCURARE S| TRANSPORT GAZE NATURALE
167.986,75 MWh/an x 104 lei/MWhX1,19=

SALARII PERSONAL

Fisanr. 1

167.986,75 MWh/an

Figa nr. 2

20.790.040,06 leifan
4.295.729,09 €/an

2 [acdtusi x 3.000,0 mii leifluna = 6.000,00 leifluna
2 muncitori x 2.500,0 mii leifluni = 5.000,00 leiflund
2 tehnicieni x3.500,0 mii ieiflund = 7.000,00 lei/lund
1 inginer x 4,000,0 mii lei/lunid = 4.000,00 leifluna
3 lucratori comerciali x 3.000,0 mii leiflund = 9.000,00 leifluna
2 goferi x 2.500,0 mii leiflund = 5.000,00 leiflund
TOTAL 36.000,00 leifluna
36.000,00 leifluna x 12 lunifan = 432.000,00 leifan
CASS 10% 43.200,00 leilan
CAS 21,25% 91.800,00 leifan
CAM 2,25% 9.720,00 ieifan
Impozit 10% 43.200,00 lei/an
TOTAL SALARII PERONAL 619.920,00 lei/an
128.090,58 €/an

AMORTISMENTE

a) Amortismente la conductele proiectate pentru alimentarea cu gaze naturale
Amortismente C+M = 5.208.071,82 lei/ 50 ani =

TOTAL AMORTISMENTE

LUCRARI DE INTRETINERE I REPARATII
Valoare lucréri de intretinere si reparatii = Valoarea de C+M - 1% /an
5.208.071,82 leix 1% /an=

TOTAL

104.161,44 leifan

104.161,44
21.522,29

leifan
€/an

52.080,72 lei/an
10.761,15 €/an

21.566.202,21 leilan
4.456.103,11 €/an

Cheltuieli indirecte 2,5 %

539.155,06 leifan
111.402,58 €/an

TOTAL

TAXE $1 IMPOZITE
Valoare taxe si impozite = Valoare de investitii x 4%. /an

22.105.357,27 leilan
4.567.505,69 €/an



Total

6.358.382,99 lei x 0,004 =

TOTAL TAXE

TOTAL COSTURI

VENITURI

Valoare Incaséri din vanzarea gazelor naturale pe trange de tarife este

consumatori casnici cu consum < 280 MWh/an
164.316,77 MWh/an x 110,44 lei/fMWh x 1,19=
consumatori noncasnici cu consum < 280 MWh/an
3.662,98 MWh/an x 181.70 leifMWh x 1,19=
167.986,75 MWh/an

TOTAL INCASARI

PROFIT BRUT ANUAL
Profit brut anual = Valoare incaséri - Valoare costuri
Profit brut anual= 22.388.635,05 - 22.130.790,80 =

PROFIT NET ANUAL
Profit net anual = Profit brut anual - 16 % impozit pe profit
Profit net anual =17.605.949,07 leifan-0.16x257.844,25 leifan=

DURATA DE RECUPERARE A INVESTITIEI DUPA FINALIZAREA EI

Durata de recuperare = valoare investitie / {profit net + amartisment)
5.208.071,82/ 216.589,17+104.161,44=

Intocmit,
ing. Avarvarei Vasilica

b

25.433,53 leifan
5.255,19 €/an
25.433,53 leilan
5.255,19 €/an

22.130.790,80 iei/an

4.572.760,87 €/an

Fisanr. 3

21.585.101,88 lei/an

793.533,17 leifan

22.388.635,05 leifan

4.626.037,78 €/an

22.388.635,05 lei/an

4.626.037,78 €/an

Figsanr. 4

257.844,25 leifan
53.276,91 €/an

Fisanr. 5
216.589,17 lei / an
44.752,60 €/an

Fisanr. 6

16,24 ani



INDICATOR! DE EFICIENTA ECONOMICA

EXTINDERE RETELE DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE iN

LOCALITATEA CAZASU —JUDETUL BRAILA

ANEXA E2

VARIANTA 2
Nir.cr Denumire indicator UM VALOARE UM VALOARE
1 |Valoare totala investitie lei 6.358.382,99 € 1.313.796,93
Bin care C+M 5.208.071,82 € 1.076.114,60
2 |Durata de realizare a investitiei funi 24 luni 24
3 _|Consum gaze naturale:
debit instalat Nmc/h 9.042 84 MWh 95.401,98
consum lunar de vara Nmc/luna 615.301,20] MWh/luna 6.491,43
consum lunar de iarna Nmc/luna 2.302.651,20] MWh/luna 24,292 97
consum anual Nmc/an 15.922.914,60] MWh/an 167.986,75
4 JCOSTURI
4.1. |Cost procurare gaze naturale leifan 20.790.040,06 €/an 4.285.729,09
4.2, |Salarii personal leifan 619.920,00 €/an 128.090,58
4.3. jAmortismente lei/an 104.161,44 €/an 21.522,29
4.4. |Lucrari de intretinere si reparatii leifan 52.080,72 €/an 10.761,15
TOTAL lei/an 21566 202,21 €/an 4.456.103,11
Cheltuieli indirecte 2.5% leifan 538.155,06 €/an 111.402,58
TOTAL lei/an 22105 357,27 €/an 4.567 505,69
5. |Taxe siimpozite leifan 25.433,53 €/an 5.255,19
TOTAL TAXE leifan 25433,53 €/an 5.255,19
TOTAL COSTURI lei/an 22.130.790,80 €/an 4 572.760,87
6. |INCASARI
Incasari din vanzarea gazului leifan 22.388.635,05 €/an 4.626.037,78
TOTAL INCASARI leifan 22.388.635,05 €/an 4626 037,78
7. |Profit brut anual lei/an 257 844 25 €/an 53.276,91
8. |Profit net anual leifan 216.589,17 €/an 44 752,60
9. |Durata de recuperare a investitiei:
9.1. [din profit ani 29,36 ani 29,36
9.2 |din profit si amortisment ani 19,82 ani 19,82
10. |Investitia specifica lei'ml 309,32 €/ml 63,91

Indicatorii au fost calculati la un curs leu -EURO de 4.8397 Iei/E - vaiabil 1a 07.07.2020

$.C. NECESAR PROD SRL BRAILA
DIRECTOR
ING. MARIAN MURGOCI
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Departamentul Acces Garsi Clisntsla
Serviclul Relalil Clisati
Birou! Gestiune Solicitarl Cliant|
B-dul Marasestinr. 4 -5 Catra: Primaria Comunei Cazasu
Sector 4, Bucuresti Str. Reanaieis Savat, ar, 214

Cod Postal
Fax: 021 30

oo Lo Cagsau, id. Bialie

Contact on-lna v distrigassud-reteie.ro
Reiastat Aura Oancea

Rl avrese bwegiotats b Dis

Hubiss

st 8ud Relele cur nv, BB10/G6 03,2624

i atesn veglaiats In Fimeds Oresui leacea cu ar, 185%/05.03.2020
oz -

Urmare adrasgl rraglsliats o aurrargd sus mentionat, va bensmitem atsat prezentsi infoematiie
selicitzls, confory evidamelor soclatan fnoastie, cu privire iz relsaus de disrioutis swiztenia in loealiaien

Caznn

Telotisls, va informam 2o ealinderss sl gz distribute Gars nuiurale sa realizeszy in
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NUME STRADA | (m) | Otel ' PE ) PE Total | S

118 125 160 | 200 { 250 | 318 | 32 ] 63 %0

AFINULUI 1 85 10248 1109] 1109
ALBASTRELELOR i_ 59,1 79 38 1731] 1731
BRADULUI L i 1 921] 2091] 2071f a2191 52191
BRANDUSELOR [ " B | 2155 49842] 713825 713,92
fcacTusILOR - 385 181.27] 5342 271.19f 2714
[cazasu T | 135 11166] 7321 19838] 198,30}
CIMBRISORULUI ' T 7. Y 601
CLOPOTEILOR 46,8 128850  17545] 17545
SRINILOR 15 | 15 ' 185 7831] o681 9831
SRIZANTEMELOR 27 | t2041]  1asa1l 1441
EDERE o 84,2 17259)  25679) 286,78
{FLORILOR 2 2 2753 773,88] 1049,18% 1051, 18]
{GAROFITELOR | 380,53 1146 28361)  2875] 1086,24] 1066,24
GLADIOLELOR T 49 5370 eael  sael
msomer | T 16,3 9s,76] 112,56] 112,56}
!LALELELOR H 101 264,15]  365,15) 365,15
juiacuLu ' 512 1967]  247.9{ 24739
fMACULUI 453 o022 6684 211.36] 21138
MARGARITARELOR ! 286 836] 11020 1102
“JUSCATELOR ’ 21] 1008] 1227] 1227
NARCISELOR i 428l 515 a2l 27231 27001
NUCULUI H fo1a4 377 332,15 3329
NUFARULUI 188,2 60668f 794,88] 79488}
{oRHIDEELOR | 19 147428 166,42] 166,42
2ANSELUTELOR 2452 602,28]  847.48] 84748
{PRINCIPALA 157.26) 150.16; 31223 6123] 630.1] 643] 8. ool 387,150 357715
RIMNICU SARAT S E 928.22| 648,7] 529,68; 1671,02] 377,62 378062}
STINJENEILOR | 3303 991,751 1331,05/ 1331,08]
TOPORASILOR 78 _ 78] 78
OLETELOR | 1 522 19672 1 pasgr] zasez
VIORELELOR i | | 2675 571850 1239.45] 1239,45]
ZAMBILELOR i , 1196; 26731 20977] 67668l aveent
ZORIOR ! 890,3] P | 2064] 1793 1386] 1366
{Grand Total 353 65 j428,0;}756,16! 312,23/ 612,31 1588,32] 4146,3] 2280,47] 10035.43] 20505, 20509,79]




