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PRIVIND: Aprobarea documentatiei tehnico —economice privind ,,Extindere iluminat public
str. Cimbrisorului, comuna Cazasu, judetul Braila

Consiliul Local al comunei Cazasu, judetul Braila, intrunit in sedinta ordinara in data de ;
Avand in vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Cazasu inregistrata cu nr. ;
- referatul compartimentului de specialitate inregistrata cu nr. ;
- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local in 1nreg1strate cu nr. ;
- documentatia tehnico-economica privind proiectul ,,Extindere iluminat public str. Cimbrisorului,
comuna Cazasu, judetul Braila, inregistrata la UAT Cazasu cu nr. 2996/7.04.2025;
- Prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- HG 907/2016 privind etapele de elaborare i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 129 alin.1 si alin.2, lit.b) si c¢), alin.4 lit.d), alin.7 lit k),
art.139 si art 196 alin.1 lit.a) din OUG 57/2019 — Codul Administrativ.

HOTARASTE :

Art. 1 Se aproba Documentatia tehnico-economica privind proiectul ,,Extindere iluminat
public str. Cimbrisorului, comuna Cazasu, judetul Braila, conform anexei nr. 1, parte integranta
din prezenta hotarare.

Art.2 Se aproba devizul proiectului ,,Extindere iluminat public str. Cimbrisorului,
comuna Cazasu, judetul Braila, in suma de 49.493,21 lei cu TVA,

Art.3 Finantarea proiectului ,,Extindere iluminat public str. Cimbrisorului, comuna
Cazasu, judetul Braila, se va face din bugetul local .

Art. 4 In vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste primarul
comunei Cazasu, judetul Braila,

Art. 5 Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta
publica si comunicata autoritatilor /persoanelor indreptatite.

INITIA UJIECT Avizat pentru legalitate
PRIMAR €0OPESGU ALEXANDRU-MARIAN Secretar general
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Extindere iluminat public str. Cimbrisorului, comuna Cazasu,
judetul Braila

Nr. Proiect —21/2024

Memoriu instalatii electrice iluminat stradal

BENEFICIAR: Primaria Comunei Cazasu, str. Rimnicu Saratnr. 211, jud. Braila
AMPLASAMENTUL OBIECTIVULUI: Jud. Briila, loc. Cazasu, strada

Cimbrisor
Nume Functie
ELECTRIXE Gutium Alexandru Sef Proiect
LNEFALTH LT T R AN
e Proiectant
Andrei-Constantin
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BENEFICIAR:PRIMARIA CAZASU
OBIECTIV:ILUMINAT CIMBRISOR

ILUMINAT STRADAL

\r. CriDenumire articol UM lantitatd Pret Total
1 |CABLU ACYABY 3X25+16 ML| 690 | 13,1 9039
2 |STALP METALIC 6 ML BUC| 12 780 9360
3 |BRAT LAMPA 1 ML BUC| 12 116 1392
4 |PRIZA DE PAMANT 10 OHM BUC| 12 90 1080
5 [LAMPA LED S0 W BUC| 12 186 2232
6 |CLEME DE LEGATURA CL 16-50 BUC| 48 17,9 859,2
7 |BETON C 12(B200) Mc| 2,5 420 1050
8 |PUNCT DE APRINDERE BuC| 1 1380 1380
9 [CABLU CYYF 3X1,5 BUC| 100 2,8 280
10 |SIGURANTA 1P 2 A BUC| 12 96 1152
11
2
| 13 |TOTAL MATERIALE 27824,20
MANOPERA 7500,00]
TRANSPORT +NACELA 2400,00}
0,00
FOND CAM 2,25% 168,75
37724,20
CHELTUIELI INDIRECTE 5% 1886,21
39610,41
PROFIT 5% 1980,52
|ITOTAL FARA TVA 41590,93|
TOTAL CU TVA 49493,21|
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MEMORIU TEHNIC

A. PARTI SCRISE
1. Informatii generale privind obiectivul de Investitii
1.1. Denumirea obiectivului de investitii
Extindere iluminat public str. Cimbrisorului, comuna Cazasu, judetul Braila

1.2. Amplasamentul
Jud. Briila, loc. Cazasu, strada Cimbrigor

1.3. Ordonatorul principal de credite
Primaria Comunei Cazasu, str. Rimnicu Sarat nr. 211, jud. Briila

14. Investitorul
Primaria Comunei Cazasu, str. Rimnicu Sérat nr. 211, jud. Braila

1.5. Beneficiarul investitiei
Primaria Comunei Cazasu, str. Rimnicu Sérat nr. 211, jud. Briila

1.6. Elaboratorul documentatiei
S.C. ELECTRIX BRAILA SR.L. Str, G-ral Gheorghe Avramescu, Nr. 10 N, TEL 0723352365, email:
electrixbraila@gmail.com
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2.
a)

Particularititi ale amplasamentului

descrierea amplasamentul;

Obiectivul propus, este amplasat in Jud. Briila, loc. Cazasu, strada Cimbrigor

Latitudine/Longitudine: 45°15'55.2"N 27°54'10.3"E / 45.265338, 27.902862, conform planului de

situatie anexat.

b) clima si fenomenele naturale specifice zonei;
Conform normelor in vigoare, judetul Galati, se incadreazi in zona ,B" meteorologica cu urmétoarele
caracteristici:

c)

presiune dinamica de baza p,= 42 daN/mp
grosimea stratului de chiciurd by, = 22 mm
temperatura maxima Omax = + 40°C
temperatura minimé Omin = - 30°C
temperatura formarii chiciurii Op = - 5°C
umiditatea medie anuald 80 %

acceleratia seismicd a= 0,24 g

devierile si protejirile de utilitati afectate;

Nu este cazul.

d)

sursele de apii, energie electricdi, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucriri definitive si
provizorii;

Nu este cazul.

e)

ciiile de acces permanente, ciiile de comunicatii si altele asemenea;

Accesul in locatie se va realiza pe strada Cimbrisor.

f)

ciile de acces provizorii;

Accesul in locatie se va realiza pe strada Cimbrisor.

2

bunuri de patrimoniu cultural imobil.

Nu este cazul.
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Solutia tehnica:

a) caracteristici tehnice §i parametri specifici obiectivului de investitii;
Proiectul intocmit vizeazd instalatiile electrice de iluminat stradal.
Se propune realizarea sistemului de iluminat public stradal, amplasat in Jud. Briila, loc. Cazasu, strada Cimbrisor.

b) varianta constructivi de realizare a investitiei;
Alimentarea cu energie electrici
Se propune ca alimentarea cu energie electricd a stalpilor de iluminat s3 se realizeze din Postul de Transformare
PTADb 20-0.4 kV 160 kVA Cimbrisor.
Din PTADb 20-0.4 kV 160 kVA se alimenteazii o retea de iluminat pubic formatid din 12 stilpi metalici
octogonali echipati cu 12 corpuri de iluminat LED 50 W IP 65.
Reteaua se va alimenta cu cablu ACYABY 3x25+16 mmp pozat subteran in tub PVC la o adincime de 0.8
m.

Instalatiile electrice de iluminat sunt proiectate pentru a sustine desfigurarea activititilor specifice
obiectivului. Se vor respecta cu strictete gradele de protectie pentru fiecare tip de echipament (corpuri de iluminat).

Protectia impotriva atingerilor accidentale si a socurilor
Pentru protectia impotriva electrocutérii prin atingere indirecta s-a prevazut legarea la priza de pamaént

naturala sau artificiala. Pentru realizarea prizei de pimént artificiale se vor folosi electrozi verticali din teavi OL-
ZncuD =2 ' toli si L = 1.5 m legati intre ei cu platbanda OL Zn 40x4 mm ingropatd in pimant.

Dupa executarea prizei de pimant se va proceda la mésurarea rezistentei de dispersie a acesteia. Daca
rezistenta de dispersie a prizei de pamént depéseste valoarea prescrisa de 10 Ohm, aceasta se va suplimenta cu
electrozi verticali din teavd OL-Zn cu D =2 Y toli si L = 1.5 m pana se va atinge valoarea de 10 ohm.

La sudarea platbenzii capetele se vor suprapune cel putin 10 cm si vor fi sudate pe toate laturile. Sudura
va avea o grosime de cel putin 3mm.

Rezistenta de dispersie va fi de maxim 10 ohm, conform 17/2011.

De asemenea, la priza de pimdnt se vor lega toate elementele metalice ale constructiei (tevi de alimentare
cu apa, gaze, etc) precum si toate elementele metalice ale instalatiei electrice care in mod normal nu se afla sub
tensiune dar care in mod accidental, in urma unui defect, pot ajunge sub tensiune.

a) trasarea lucririlor;
Trasarea constructiilor se face in conformitate cu STAS 9824/0-74 si 9824/1-87, pe etape in succesiunea:
Conform STAS 9824/0-74, trasarea constructiilor proiectate se face pe etape in urmitoarea succesiune:
- proiectarea trasérii (proiectarea retelei de trasare si intocmirea documentatiei de trasare)
- aplicarea pe teren a retelei de trasare
- trasarea pe teren a constructiilor
- receptia lucrdrilor de trasare pe teren a constructiilor
Conform STAS 9824/1-87, receptia lucrarilor de trasare se face In doua faze si anume:
- receptia documentatiei de trasare si a bazei de trasare, aplicati pe teren de proiectant
- receptia trasdrii constructiilor efectuatd de constructor
Nicio lucrare nu va fi acoperitd sau “ascunsd” fird aprobarea beneficiarului.
Executantul va asigura beneficiarului accesul liber pentru examinarea lucrérilor si il va anunta din timp,
cand orice astfel de lucrare este gata de verificare pentru ca acesta si poati realiza inspectia in timp util.
Contractorul va fi in totalitate responsabil cu eficienta, securitatea, intretinerea si paza tuturor bunurilor
ce se pun in operd, precum si pentru toate obligatiile si riscurile privind aceste lucrari. El va mentine santierul in
conditii corespunzéitoare de curdfenie, ordine §i protectie sanitara tot timpul, ct rdspunde de lucréri.
Executantul va incheia cu beneficiarul o conventie privind modul de asigurare a utilitdtilor, necesare
pentru realizarea lucrdrilor: alimentare cu energie electrica, api, canalizare, telefonie si modul de decontare.
intrunirile intre beneficiar si furnizor/executant vor avea loc ori de céte ori va fi nevoie, pentru analiza
deruldrii investitiei, evaluarea progresului lucrérilor, analiza modificarilor, a situatiei financiare i mentinerea
coordondrii generale intre pértile contractante.
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b) protejarea lucririlor executate §i a materialelor din santier
Misuri de Securitatea Muncii i Protectia Mediului
Norme utilizate pentru securitatea si siniitatea muncii

Lucrarile de executie, exploatare si intretinere a instalatiilor electrice se vor realiza prin luarea méasurilor

tehnice §i organizatorice In conformitate cu prevederile urmétoarelor acte normative:

Legea 319 /2006 —Legea securitétii si sdndtdtii in munci;

Hot. 300/2006 "Cerinte minime de securitate gi sdndtate in muncéd pentru santierele temporare sau
mobile";

Hot. 1425/2006 "Norme metodologice de aplicarea a prevederilor Legii 319/2006, coroborat cu Hot.
955/2010";

Hot. 493/2006 "Cerinte minime de securitate §i sandtate referitoare la expunerea lucritorilor la riscuri
generale de zgomot";

Hot. 971/2006 "Privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si / sau de sdnitate la locul
de munca";

Hot. 1048/2006 "Cerinte minime de securitate §i sindtate pentru utilizarea de cétre lucrdtor a
echipamentului individual de protectie 1a locul de munca";

Hot.1051/2006 "Cerinte minime de securitate si sénitate pentru manipularea manuald a maselor ce
prezinti riscuri pentru lucratori";

Hot. 1058/2006 "Cerinte minime pentru imbunatétirea securititii si protectia sanétitii lucritorilor care
pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive".

Hot. 1146/2006 "Cerinte minime de securitate si sdnitate pentru utilizarea in munci de cétre lucrétori a
echipamentelor de muncid";

Misuri Situatii de Urgenti

Aceastd documentatie tehnicé a fost intocmit3 in conformitate cu prevederile legale in domeniu:

Legea 307/2006 "Legea privind apérarea impotriva incendiilor”;

Ordin 1739/2006 "Categoriile de constructii ce se supun avizérii sau autorizérii privind securitatea la
incendiu";

Ordin 163/2007 Pentru aprobarea "Normelor generale de aparare impotriva incendiilor. Norme generale.
Cap.1, art.1-10".

PE 009/93 "Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru PT.D.E.E.T".

Ordin 712/2005 "Pentru aprobarea dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul
situatiilor de urgenta".

Ordin 786/2005 de completare a "Ordinului 712/2005".

Ordin 210/2007 "Metodologia privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu”.

MASURI DE SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII

n vederea evitarii producerii accidentelor de munci si eliminarea pericolelor de electrocutare a

personalului in timpul executiei si exploatdrii instalatiilor electrice, prin prezentul proiect se prevad masuri de
s3ndtatea si securitatea muncii, dintre care cele mai importante sunt:

protectia se asigura prin izoldri, carcasdri, separdri, protectie diferentiald, conform prevederilor
normativului 17-2011;

protectia de baza se asigura prin legarea la conductorul de protectie PE, prin al treilea, respectiv al
cincilea conductor din componenta circuitelor de alimentare ale tablourilor sau receptoarelor. Ca méasura
suplimentara se prevede protectia diferentiala 30 mA pe circuitele de forta si prize;

se interzice legarea in serie a maselor materialelor si echipamentelor legate la conductoare de protectie
intr-un circuit de protectie;

alegerea corespunzitoare a aparatajului in functie de mediu si categoria de pericol de incendiu in care
acesta functioneazi;

amplasarea accesibild a echipamentelor in vederea unei intretineri usoare;

prevederea prin proiect a instalatiei de legare la pimént;

pentru protectia impotriva socurilor electrice prin atingeri directe, toate elementele conducatoare de
curent ale instalatiilor electrice, aflate in mod normal sub tensiune, vor fi inaccesibile unei atingeri
intAmplatoare, datoritd méasurilor luate prin constructie, amplasare sau amenajéri speciale;

pentru protectia fmpotriva socurilor electrice prin atingeri indirecte, toate elementele metalice ale
echipamentelor electrice, care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar care pot ajunge in mod accidental
sub tensiune, datoritd unor defecte de izolatie (carcase, suporti, etc.), vor fi legate la instalatia de legare
la padmaént.
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Aplicarea masurilor de sinatatea si securitatea muncii in perioada de executie constituie obligatia si rdspunderea
executantului.

Toate lucririle de montaj ale instalatiilor electrice se vor executa numai de muncitori care au calificarea
corespunzitoare, instructajul de securitatea si sdnitatea muncii pentru locul de munca respectiv.

SURSE DE POLUANTI, PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU SI RECONSTRUCTIE
ECOLOGICA
Protectia Calititii Solului, Subsolului, Apelor si Aerului

Instalatiile previzute in aceastd documentatie nu genereazé poluanti pentru sol, subsol, ape sau aer. De
asemenea, acestea nu emit zgomote sau radiatii care si afecteze mediul inconjuritor.
Protectia Ecosistemelor Terestre i Acvatice

Instalatiile descrise in documentatie nu au impact asupra ecosistemelor terestre sau acvatice, neavind
surse de poluare care si le influenteze negativ.
Protectia Asezirilor Umane §i a Altora Obiective de Interes Public

Instalatiile nu afecteazi agezirile umane sau alte obiective de interes public aflate in vecinitatea lor.
Gospodirirea Deseurilor

fn timpul executiei instalatiilor, deseurile generate, inclusiv resturi de cabluri, mase plastice si ambalaje,
vor fi colectate si depozitate temporar pand la preluarea lor de catre societéti comerciale specializate in gestionarea
si valorificarea deseurilor.
Gospodirirea Substantelor Toxice si Periculoase

Nu se utilizeazi substante toxice sau periculoase in cadrul instalatiilor proiectate.
Lucriiri de Reconstructie Ecologici

Avénd in vedere ci instalatiile nu genereaza surse de poluare, nu sunt necesare lucréri de reconstructie
ecologicid sau monitorizare a mediului.

RECEPTIA SI ACCEPTAREA LUCRARILOR
in conformitate cu standardele in vigoare in Romania la punerea in functiune a instalatiilor se va aplica urmatoarea
procedura:
e Se va verifica existenta buletinelor de verificare a prizelor de pimént si conformitatea valorilor continute
cu normativele in vigoare;
Se va verifica continuitatea conductoarelor si conectarea corecta la echipamente;
Se va verifica legarea nulului de protectie si legarea la priza de pdmant (unde este cazul) a echipamentelor
electrice;
e  Se va verifica tensiunea de alimentare a echipamentelor sa fie corespunzitoare cu cea inscrisa pe eticheta
aparatajului sau a echipamentului electric;
e Se va verifica functionarea corecta a tuturor instalatiilor si echipamentelor electrice.
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PLAN DE SECURITATE SI SANATATE

Pe durata realizdrii lucrarii, angajatorii si lucritorii independenti trebuie sé respecte obligatiile generale
prevazute de legislatia nationals, in special Legea 319/2006 privind securitatea si sindtatea in munca. Aceste
obligatii includ:

e  Mentinerea santierului intr-o stare de ordine §i curétenie corespunzitoare pentru a preveni accidentele si

a facilita desfasurarea lucrérilor.

e  Alegerea si amenajarea posturilor de lucru tinfind seama de conditiile de acces §i de siguranta.

Stabilirea clari a cdilor si zonelor de acces sau de circulatie pentru a evita blocajele si accidentele.

e Manipularea materialelor si echipamentelor in conditii de sigurantd pentru a preveni accidentele si
deteriorarea bunurilor.

o Intretinerea, controlul inainte de punerea in functiune si controlul periodic al echipamentelor de munca
pentru a elimina defectiunile care ar putea afecta securitatea si sdnatatea lucritorilor.

e Delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare pentru materiale, in special pentru materiale sau
substante periculoase.

e Stabilirea conditiilor de deplasare a materiilor si materialelor periculoase utilizate pe santier.

Stocarea, eliminarea sau evacuarea deseurilor si materialelor rezultate din dirfméri, demoldri si

demontari in conformitate cu reglementérile de mediu.

e Adaptarea organizirii santierului si a duratei de executie a lucrérilor in functie de evolufia efectivd a
lucririlor i a diferitelor faze de lucru.
e Asigurarea unei bune cooperiri intre angajatori si lucritorii independenti pentru a preveni conflictele si

a asigura buna desfdsurare a lucrérilor.

e Monitorizarea interactiunilor cu alte activitati care se desfiisoara in cadrul sau in apropierea santierului
pentru a preveni accidentele si conflictele de munca.

Obligatii ale Angajatorului

e  Asigurarea Echipamentului de Munca
Angajatorul trebuie sa ia masuri pentru a asigura ci echipamentul de muncéd pus la dispozitia lucratorilor
corespunde standardelor de siguranti si sandtate, fiind adaptat scopului de utilizare §i utilizabil fard a pune in
pericol securitatea i sanatatea lucritorilor.

e  Atentie la Conditiile de Munca
La alegerea echipamentelor de munc#, angajatorul trebuie si acorde o atentie deosebitd conditiilor de munci,
caracteristicilor specifice acestora si riscurilor existente, pentru a asigura cd echipamentele sunt sigure pentru
utilizare.

e Reducerea Riscurilor
fn situatia in care nu se poate asigura utilizarea echipamentelor fira niciun risc pentru sindtatea §i securitatea
lucritorilor, angajatorul trebuie si ia masuri adecvate pentru reducerea riscurilor si protejarea lucrétorilor.
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Riscuri identificate

- Agistent3 tehnicii constanti din partea proiectantului.
Modificiri ale solutiei tehnice Scizut - Rezervarea unei sume suplimentare pentru eventuale
schimbiri tehnice.

- Monitorizare strinsi a progresului lucririlor gi
alocare eficientdi a resurselor.

- Comunicare clari intre toate piirtile implicate pentru
evitarea intirzierilor nejustificate.

intirzieri in lucriri Mediu

- Stabilirea clari a rolurilor si responsabilititilor in
Neasumarea responsabilititilor Sciizut cadrul echipei de proiect.
- Formare §i motivare continui a membrilor echipei.

- Evaluare si actualizare regulatii a nevoilor financiare

Capacitate insuficientd de finantare §i ale proiectului.

cofinantare Mediu - Identificarea si atragerea de surse alternative de
finantare.
- Negocierea de contracte cu clauze de protectie
Cresterea inflatiei Sciizut Ipotvivaatics

- Monitorizarea constanti a inflatiei §i ajustarea
bugetului in consecinti.

- Planificare flexibild a lucririlor in functie de
conditiile meteo.

- Utilizarea de tehnologii 5i materiale rezistente la
variabilitatea climatici,

Conditii climatice nefavorabile Mediu

- Implementarea unor politici §i proceduri riguroase

de siguranti.

- Formare continuil §i echipare adecvati a
ersonalului.

Accidente de munci Mediu

- Monitorizarea evolutiilor politice si a riscurilor
Instabilitate politici Mediu asociate,
- Diversificarea partencriatelor si a surselor de sprijin.

Amenajarea si Organizarea Santierului

Transportul echipamentelor trebuie realizat conform indicatiilor furnizorilor pentru a asigura integritatea
echipamentelor si a respecta cerintele tehnice.

Descircarea, incarcarea §i manipularea echipamentelor se vor face folosind automacarale adecvate, cu
capacitatea de ridicare corespunzitoare pentru méirimea sarcinii §i care pot ajunge la locul de montaj. Daca
echipamentele nu pot fi utilizate imediat, acestea vor fi depozitate conform indicatiilor furnizorului.

In timpul transportului si depozitirii, echipamentele vor fi protejate impotriva umezelii si a prafului
pentru a preveni deteriorarea. Materialele vor fi depozitate corespunzitor pentru a evita afectarea lor.

Responsabilitatea protejarii lucrdrilor si depozitdrii materialelor pe santier pdna la predarea finald a
obiectivului revine executantului.

Santierul trebuie mentinut intr-o stare de ordine si curétenie corespunzitoare.

Se interzice blocarea cailor de acces in organizarea zonei de lucru.

Sculele si materialele din zona de lucru trebuie stranse si indepértate.

Mijloacele de protectie utilizate pe durata executérii lucrérilor vor fi strénse.

Angajatorul trebuie sa asigure posibilitatea acordérii primului ajutor in orice moment de citre personal
pregiitit.

Materialele de prim ajutor trebuie sa fie prezente in toate locurile unde conditiile de muncé o cer si sé fie
usor accesibile.
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CAIETE DE SARCINI

Caietul de sarcini trebuie sa indeplineasci cerintele de calitate cu privire la:
e Siguranta in exploatare
Protectie impotriva zgomotului
Igiena, sanitate si mediu
Rezistenta mecanici si de stabilitate
Economie de energie, izolatie termic# si hidrofugd
Securitatea la incendin
Toate echipamentele, materialele gi accesoriile trebuie s fie insotite de fisa tehnicd sau manualul
produsului, precum si de certificatele de garantie aferente. Inainte de instalare, este obligatorie verificarea stirii
tehnice si calitative a echipamentelor §i materialelor. Doar aparatele si materialele omologate, care respectd
standardele actuale, vor fi folosite.

EXECUTAREA INSTALATIILOR ELECTRICE

Pentru realizarea lucridrilor de instalatii electrice, se vor respecta toate normele si reglementirile in
vigoare, inclusiv cele de securitate a muncii, prevenirea incendiilor §i protectia sanitara.

Lucririle de instalare vor fi efectuate exclusiv de citre electricieni autorizati. Vor fi luate mésuri de
protectie a muncii pentru prevenirea electrocutirilor prin atingere directi sau indirectd, conform normativelor in
vigoare. Instalatia electrici va fi realizata in strictd conformitate cu documentatia curentd, iar orice modificari vor
fi permise doar cu acordul proiectantului §i al beneficiarului.

Executarea instalatiei electrice

Se va asigura respectarea incadrarii consumatorilor si receptorilor in proiect, conform reglementérilor
privind siguranta si continuitatea alimentirii cu energie electrica.

Pentru utilizarea cablurilor, se vor respecta prevederile normativului NTE 007/2008, fmpreund cu
specificatiile producatorului de cabluri. Distantele minime intre cabluri si alte instalatii sau constructii, att pentru
instalatiile interioare cét si exterioare, sunt stabilite in normativul NTE 007/2008 si trebuie respectate in mod
obligatoriu.

Conductele instalatiilor electrice vor fi identificate prin culoarea izolatiei, pentru a facilita identificarea
in timpul verificdrilor sau reparatiilor si pentru a preveni accidentele precum electrocutarile sau scurtcircuitérile.
In intreaga instalatie electrica interioard, se va utiliza aceeasi culoare pentru marcarea fiecdrei conducte sau faze.

Imbinarile intre traseele de curent si intre acestea si bomele aparatelor vor fi realizate astfel incét si
asigure o conductivitate electrici optima, rezistentd mecanici si mentinerea calitatilor electrice.

Pentru protectia impotriva electrocutdrilor prin atingere indirectd, se vor lua masuri de sigurantd,
respectindu-se toate standardele si normele in vigoare, atit in faza de proiectare, cét si in cea de executie si
exploatare.

Cabluri de energie de joasa tensiune (JT)

Cablurile electrice vor fi montate astfel incét, atét in timpul instalrii, cét si in exploatare, s& nu fie supuse
unor solicitdri mecanice. Instalarea cablurilor ingropate si a celor montate aparent pe zidurile interioare se va
realiza respectind toate prevederile normativului NTE 007/2008.

La selectarea traseelor pentru cabluri, se vor lua in considerare urmitoarele aspecte:

Alegerea celor mai scurte trasee posibile intre echipamentele electrice;

Evitarea zonelor care ar putea compromite integritatea sau functionarea corespunzitoare a cablurilor,

cum ar fi cele expuse la deteriordri mecanice, vibratii, supraincélzire sau arcuri electrice produse de alte

cabluri;
e  Asigurarea accesului facil la cabluri pentru lucréri de instalare, intretinere sau eventuale inlocuiri in caz
de incendiu.

Cablurile ingropate vor fi protejate cu tuburi PVC de dimensiuni adecvate. De asemenea, cablurile vor
avea o rezervd de lungime de 2-3%, pentru a compensa eventualele deformatii cauzate de incélzire si pentru a
permite inlocuirea mangoanelor deteriorate.

Cablurile vor fi amplasate in asa fel incét sa permitd interventii pentru intretinere i acces rapid in caz de
incendii sau avarii.
Alimentarea si montarea corpurilor de iluminat

Alegerea si montarea corpurilor de iluminat se vor face in conformitate cu prevederile Normativului 17-
2011.
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Se vor respecta urmétoarele acte normative in domeniul S.S.M.:

Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 - Legea securitatii §i sdnétdtii iTn munca;

Hotirarea Guvernului Roméniei nr. 1.425 din 11 octombrie 2006- Normele metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006

Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1091 din 16.08.2006 - privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru locul de munca;

Hotirirea Guvernului Romaéniei nr.1022 din septembrie 2002 - privind regimul produselor si serviciilor
care pot pune in pericol viata, sinitatea, securitatea muncii §i protectia mediului;

Hotirarea Guvernului Romaéniei nr. 971/26.07.2006 —privind cerintele minime pentru semnalizarea de
securitate si/sau de sanitate la locul de munca;

Legea 608/2001 - privind evaluarea conformittii produselor;

Hotarérea Guvernului Romaniei nr. 300 din 2 martie 2006 - privind cerintele minime de securitate §i
siinitate pentru santierele temporare sau mobile;

Hotararea Guvernului Romaniei nr. 355 din 11 aprilie 2007 - privind supravegherea sanatitii lucritorilor;
Hotirarea Guvernului Roméniei nr. 493 din 12 aprilie 2006 - privind cerintele minime de securitate si
sinitate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot;

MASURI SPECIFICE P.S.1.

Prin proiect sunt previzute solutiile tehnice care s nu favorizeze declansarea sau extinderea incendiilor.

in acest scop, se vor respecta prescriptiile normativelor 17-2011, P118-99, menite si asigure o buna siguranta la
foc a instalatiilor, dintre care mentionim:

La intocmirea prezentului proiect s-au respectat prevederile P.S.I1. din legislatia tehnicd in vigoare

specifice lucrarilor proiectate, astfel:

Lege nr.10/1995 privind calitatea in constructii cu completdrile §i modificarile ulterioare (H.G.R.
nr.498/2001; Legea nr.587/2002; Legea nr.123/2007)

Lege nr.50/1991 republicata, privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru
realizarea locuintelor, cu modificdrile si completirile ulterioare (O.U.G.R. nr.122/2004; Legea
nr.119/2005; Legea nr.52/2006; Legea nr.376/2006;

Legea nr.117/2007; Legea nr.101/2008; O.U.G.R. nr.214/2008; O.U.G.R. nr.228/2008; Legea
nr.261/2009);

Lege nr.319/2006 privind securitatea si sénftatea muncii

Legea nr.307/2006 privind apérarea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare
(0.U.G.R. nr.70/2009, OUG 52/2016);

H.G.R. nr.1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajiri care se supun avizarii
si/sau autorizérii privind securitatea la incendiu;

0.M.A.L nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire a incendiilor;

NP 061/2002, Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri;

I 18/1-2001 Normativul pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de curenti slabi
aferente cladirilor civile si de productie;

Normativul 17/2011 pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000V c.a.
si 1500Ve.c;

SR EN 60529, Grade de protectie asigurate prin carcaséri;

Ordinul M.A.I nr. 3 din 06 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si
autorizare privind securitatea la incendiu §i protectia civila

Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apérarea impotriva incendiilor

Legea nr. 481 din 08 noiembrie 2004, republicata, privind protectia civila

H.G.R nr. 1739 din 06 decembrie 2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajéri care se
supun avizirii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu

H.G.R. nr. 525 din 27 iunie 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism

H.G.R. nr. 560 din 15 iunie 2005 pentru aprobarea categoriilor de constructii la care este obligatorie
realizarea adiposturilor de protectie civila, precum si a celor la care se amenajeazi puncte de comanda
H.G.R. nr. 37 din 12 ianuarie 2006 privind modificarea art. 1 din Hotérérea Guvernului nr. 560/2005
Ordinul M.A I nr. 130 din 25 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de
securitate la incendiu

H.G.R. nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii
si instalatii aferente acestora
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B. PIESE DESENATE

E00 — Plan de incadrare in Zoni
EO1 — Plan de Amplasament
E02 — Detalii stilp oluminat

Intocmit, Verificat,
Andronache Andrei-Constantin Gutium Alexandru
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